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ВСТУП 
 У зв’язку зі зносом великої кількості будівель і споруд постійно збі-
льшуються обсяги робіт з технічного обстеження будівельних конструкцій. 
Необхідність у проведенні таких робіт виникає у випадку усунення недолі-
ків, допущених при проектуванні, виготовленні та монтажу; у процесі лік-
відації наслідків надзвичайних ситуацій; у результаті стихійних лих (зем-
летрусів, пожеж, вибухів, просідань, повеней та ін.); реконструкції і моде-
рнізації будівель; визначення  коштовності  основних  фондів  при  прива-
тизації; оформлення заставного банківського кредиту; технічної паспорти-
зації будівель і споруд і т. д. 
 Критерієм оцінки технічного стану будівлі в цілому, його конструк-
тивних елементів, а також інженерного обладнання є фізичний знос. У 
процесі експлуатації під впливом фізико-механічних факторів конструкти-
вні елементи та інженерне обладнання постійно втрачають свої експлуата-
ційні якості.  
Втрата техніко-експлуатаційних якостей – зниження міцності, жорс-
ткості, стійкості під дією руйнуючих впливів навколишнього середовища. 
Крім безлічі руйнуючих факторів, старіння, знос житлових будівель та їх 
конструкцій залежить також від різних місцевих умов, дотримання вимог з 
експлуатації та утримання системи технічного обслуговування і ремонту 
як будівлі в цілому, так і різних елементів конструкцій.  
У теорії розрізняють дві стадії фізичного зносу будівлі: усувний та 
неусувний. 
Перша стадія характеризується погіршенням техніко-економічних 
показників експлуатації будівлі. На цій стадії зниження споживчих якостей 
є наслідком збільшення потоків відмов у роботі конструктивних елементів 
і інженерних мереж будівлі, результатом чого є скорочення терміну екс-
плуатації об’єкта, збільшення експлуатаційних витрат, тобто витрат на те-
хнічне обслуговування, поточний ремонт та ін. 
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Ознакою неусувного фізичного ремонту є те, що подальша експлуа-
тація будівлі стає неприпустимою за умовами забезпечення вимог безпеч-
ної експлуатації об’єктів житлового фонду. 
При експлуатації споруд  розрізняють різні силові впливи наванта-
жень, що викликає об’ємний напружений стан, та агресивний вплив навко-
лишнього середовища, у результаті чого споруди швидко зношуються і 
виходять з ладу. 
Агресивним є середовище, під впливом якого змінюється структура і 
властивості матеріалів. Це призводить до безперервного зниження міцнос-
ті й руйнування структури, що називається корозією. 
Знос будівлі з урахуванням заходів з ремонту, налагодження і обслу-
говування інженерних систем і конструкцій називають нормальним фізич-
ним зносом і відповідно до нього визначають нормативний термін служби 
будівлі. 
Величина фізичного зносу – кількісна оцінка технічного стану еле-
ментів будівлі, що показує частку збитку, втрату ними первісних фізичних 
характеристик, що задовольняють експлуатаційні вимоги. 
Мета роботи – систематизація,   закріплення    та   розширення теоре-
тичних   знань  і практичних умінь студентів з визначення фізичного зносу 
житлових будинків, набуття досвіду роботи з джерелами інформації щодо 
теми розрахункового заняття.  
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1. Загальні відомості 
1.1. Основні терміни та визначення 
Елементи  будинку  
 Конструкції, їх з’єднання та технічне обладнання, що складають бу-
динок і призначені для виконання заданих функцій. 
 Знос (знецінення)  
 Втрата вартості майна порівняно з вартістю нового подібного майна.  
 Знос фізичний  
 Втрата вартості будинку порівняно з вартістю нового будинку зумо-
влена частковою або повною втратою первісних технічних та технологіч-
них якостей його елементів. 
Дефект елемента будинку 
Несправність (дефект) елемента будинку, викликана порушенням пра-
вил, норм і технічних умов при його виготовленні, монтажі чи експлуатації. 
 Несправність елемента будинку 
 Стан елемента, при якому не виконується хоча б одна з заданих екс-
плуатаційних вимог.  
Вартість відтворення  
 Поточна вартість витрат, визначена на дату оцінки, на створення 
(придбання) в сучасних умовах нового об’єкта (елемента), що є ідентич-
ною копією об’єкта-оцінки. 
 Техніко-експлуатаційні показники будинку 
 Сукупність технічних, об’ємно-планувальних, санітарно-гігієнічних, 
економічних та естетичних характеристик будинку, які обумовлюють його 
експлуатаційні якості. 
 Ремонт будинку  
 Комплекс будівельно-монтажних робіт з усунення фізичного зносу, не 
пов’язаних зі зміною основних техніко-економічних показників будинку. 
  Нормативний термін служби будівлі  
 Середній термін служби будівлі, прийнятий для розрахунку норм 
амортизаційних відрахувань.    
 
1.2. Загальні вимоги 
Правила визначення фізичного зносу житлових будинків поширю-
ються на визначення технічного стану житлових будинків при технічній 
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інвентаризації, визначенні вартості нерухомості, плануванні та проекту-
ванні ремонту і їх реконструкції. 
Правила не поширюються на визначення фізичного зносу будинків, 
їх елементів, що постраждали від стихійного лиха, а також на випадки ви-
значення впливу фізичного зносу на несучу здатність конструкцій.  
 Під фізичним зносом конструкцій, технічних пристроїв і будинків у 
цілому мається на увазі втрата ними первісних техніко-експлуатаційних 
показників   (міцності,   стійкості,   надійності   й   т. ін.)  внаслідок приро-
дно-кліматичних, технічних факторів та життєдіяльності людини. 
 Величина фізичного зносу на момент його визначення характеризує 
ступінь погіршення технічних і пов’язаних із ними експлуатаційних показ-
ників будинків (конструкцій, технічних пристроїв) порівняно з первісними 
й виражається співвідношенням вартості об’єктивно необхідних робіт для 
усунення ознак фізичного зносу до їхньої вартості відтворення. 
 
1.3. Визначення фізичного зносу житлових будинків 
1.3.1. Величина фізичного зносу елементів будинку визначається ві-
зуальним обстеженням з використанням необхідних  приладів. 
У виняткових випадках допускається можливість розкриття окремих 
конструктивних елементів силами організації, що експлуатує будинок, або 
власника. 
1.3.2. Величина фізичного зносу окремих конструкцій, технічного 
обладнання або їх ділянок визначається за таблицями фізичного зносу 
конструкцій елементів житлових будинків (Додаток А) шляхом порівняння 
наведених в них ознак фізичного зносу з виявленими під час обстеження.  
При визначенні вартості  нерухомості величина фізичного зносу може 
визначатися  в грошовому еквіваленті шляхом розрахунку необхідних ви-
трат на усунення ознак фізичного зносу. 
1.3.3. Конкретний відсоток величини фізичного зносу в межах наве-
деного в таблиці інтервалу визначається, виходячи із таких міркувань: 
– якщо елемент має всі ознаки фізичного зносу, що відповідають цьо-
му інтервалові, то величина зносу береться рівною верхній межі інтервалу; 
– якщо в елементі виявлена тільки одна з кількох ознак зносу, його 
величина береться рівною нижній межі інтервалу; 
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– якщо оцінку величини фізичного зносу треба визначити тільки за 
однією ознакою (або за неповним набором ознак, наведених у таблиці цьо-
го інтервалу), то її обчисляють шляхом інтерполяції  залежно від розміру 
або характеру існуючих несправностей. 
1.3.4. Якщо у наведених таблицях відсутні якісь елементи, слід кори-
стуватися таблицями аналогічних конструкцій, технічного обладнання або 
приблизною шкалою фізичного зносу (табл. 1). 
 
Таблиця 1 – Приблизна шкала оцінки зносу елементів будинку 
Фізич- 
ний 
знос, 
% 
Оцінка  
технічного    
стану 
Загальна характеристика технічного стану 
0–20 Добрий 
Пошкоджень і деформацій немає. Є окремі не-
справності, що не впливають на експлуатацію 
елемента і усуваються під час ремонту 
21–40 Задовільний 
Елементи будівлі в цілому придатні для експлу-
атації, але потребують ремонту, який найдоці-
льніший на цій стадії 
41–60 Незадовільний 
Експлуатація елементів будинку можлива лише 
при умові проведення їх ремонту 
61–80 Старий 
Стан несучих конструктивних елементів ава-
рійний, а не несучих – дуже старий. Обмежене 
виконання елементами будинку своїх функцій 
81–
100 
Непридатний 
Елементи будинку знаходяться у зруйнованому 
стані. При зносі 100 % залишки елемента повні-
стю ліквідовані 
 
При визначенні фізичного зносу конструктивних елементів та інже-
нерного обладнання одночасно з їх технічним станом враховуються нор-
мативні терміни їх служби, що встановлюються згідно з додатком В. 
1.3.5. Для елементів будинку, що мають на окремих ділянках різну 
ступінь зносу або складаються з декількох частин, величина фізичного 
зносу визначається за формулою:                                                                           
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де фi – величина фізичного зносу окремої (і-ї) ділянки (частини) елемента, 
що  визначається за таблицями фізичного зносу конструкцій елементів жи-
тлових будинків, % ; i – питома вага (відносна вартість)  (і-ї)  ділянки  (ча-
стини) елемента в його загальних розмірах чи в загальній    вартості, % ;             
n – кількість ділянок (частин), на які поділено елемент будинку, для якого 
визначається фізичний знос. 
Співвідношення  окремих ділянок (частин) елемента визначаються за 
їх розміром шляхом замірів або за кошторисною вартістю.                          
Приблизна питома вага складових частин окремих елементів будин-
ків, складових частин систем санітарно-технічного та електротехнічного об-
ладнання будинків у їх загальній вартості відтворення наведені в додатку Г. 
Приклади визначення величини фізичного зносу елементів, що ма-
ють різну ступінь зносу на окремих ділянках, а також включають декілька 
складових частин, наведені в додатку Д. 
1.3.6. Величина фізичного зносу будинку визначається за формулою: 
                                          б e
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де Фб  – величина фізичного зносу будинку, % ; фе – величина фізичного  
зносу окремих елементів будинку (конструкцій, інженерного обладнання), 
%; е –  питома вага елементу будинку в його загальній вартості відтворен-
ня, %;  m – загальна кількість окремих елементів будинку. 
Питома вага елементів у вартості відтворення будинку береться згід-
но з укрупненими показниками вартості відтворення будинку відповідно 
до функціонального призначення, затвердженими згідно з чинним законо-
давством, а відносно елементів, для яких відсутні затверджені показники, – 
за кошторисною вартістю. 
Приклад визначення фізичного зносу будинку наведено в додатку Д. 
1.3.7. Фізичний знос газового та ліфтового обладнання повинен ви-
значатися згідно зі спеціальними нормативними документами. 
1.3.8. Числові значення величин фізичного зносу будинків, елементів 
будинків і їх частин треба округлювати до цілих чисел. 
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2. Зміст і порядок проведення заняття 
1. Студенти об’єднуються в групи (1–5).        
2. Викладач знайомить студентів із темою розрахункової роботи та 
розподіляє варіанти завдань за групами. 
3. Далі студенти працюють самостійно (за рахунок годин СРС) за та-
кою схемою:  
–  вивчення теоретичного матеріалу; 
– вибір даних з додатків (згідно з варіантом), виконання необхідних 
розрахунків з визначення фізичного зносу, висновки; 
– оформлення звіту з урахуванням вимог СТВУЗ-ХПІ-3.01-2010. 
4. Захист роботи, відповідь на контрольні запитання.  
    
3. Зміст звіту 
 1. Назва та мета роботи. 
 2. Основні теоретичні положення розрахункової роботи. 
 3. Необхідні розрахунки. 
 4. Висновки. 
 
Контрольні запитання 
1. Що розуміють під фізичним зносом конструкцій, технічних при-
строїв і будинку в цілому? 
2. Що характеризує величина фізичного зносу? 
3. Чим виражається величина фізичного зносу? 
4. Що передує визначенню величини фізичного зносу? 
5. Яким чином визначається величина фізичного зносу?  
6. Що є підставою для визначення величини фізичного зносу? 
7. Які показники враховуються при розрахунку величини фізичного 
зносу елементів будинку?  
8. Які показники враховуються при розрахунку величини фізичного 
зносу будинку в цілому? 
9. Які висновки можна зробити на основі величини фізичного зносу 
будинку? 
10. Дати визначення термінів, наведених у підрозділі 1.1 (на розсуд 
викладача). 
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Контрольні завдання 
 
Варіант 1 
Будинок: І клас капітальності, 12 поверхів. 
Фундаменти: стовпчасті кам’яні з цегляним цоколем. На цоколі на 
площі 5 % незначні пошкодження у вигляді тріщин, окремих вибоїн. 
Стіни: цегляні; загальна площа 6 000 м2. На частині стін площею              
4 200 м2 окремі тріщини шириною 1 мм та вибоїни; площею 1 680 м2 – 
тріщини шириною розкриття 1,5 мм, глибиною ¼ товщини стіни, місцями 
відпадання штукатурки; площею 120 м2 – масове відпадання штукатурки, 
вивітрювання розчину зі швів (глибина руйнування – 3 см), висоли і сліди 
вологи. 
Перегородки: несучі панельного типу. Дефекти: глибокі тріщини 
шириною до 5 мм, викришування у місцях примикання до суміжних конс-
трукцій. 
Перекриття: дерев’яні обштукатурені. Дефекти: відпадання і відша-
рування штукатурки, усадкові тріщини шириною до 1 мм; сумарна довжи-
на тріщин 0,8 м на 1 м2. 
Дах: дерев’яний. Дефекти: послаблення елементів кріплення – хому-
тів, болтів, скоб. 
Покрівля: рулонна. Дефекти: поодинокі дрібні пошкодження й про-
боїни в покрівлі й місцях примикання до вертикальної поверхні. 
Підлога: паркетна (кошторисна вартість – 70 % від загальної кош-
торисної вартості підлоги) – дрібні пошкодження, незначна усушка парке-
тних клепок, щілини між клепками до 3 мм, жолоблення окремих клепок; 
дощата (кошторисна вартість – 20 % від загальної) – поодинокі дрібні ві-
дколи, щілини поміж дошками, провисання дошок; з метласької плитки 
(кошторисна вартість – 10 % від загальної) – відсутність окремих плиток. 
Сходи: по сталевим костурам. Дефекти: вибоїни і відбиті місця з на-
скрізними тріщинами в окремих східцях. 
Вікна і двері: віконні блоки дерев’яні – віконні рами розсохлись, ро-
зхитались у кутках, частина приборів пошкоджена або відсутня; двері де-
рев’яні – дверні полотна осіли, прибори частково втрачені, наличники по-
шкоджені. 
Опорядження внутрішнє: фарбування водяними сумішами. Дефек-
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ти: шар фарби потемнів і забруднився, в окремих місцях пошкодження. 
Інше (лоджії, балкони, козирки та ін.) – прийняти питому вагу еле-
мента е = 8 %, фізичний знос  фе = 10 %. 
Центральне опалення: послаблення сальникових набивок, прокла-
док змішувачів і запірної арматури. 
Водопровід: крапельна теча у місцях врізки кранів і запірної армату-
ри, окремі пошкодження трубопроводів (свищі, теча). 
Гаряче водопостачання: порушення теплоізоляції магістралей і 
стояків, часткове пошкодження корозією магістралей.  
Каналізація: послаблення місць приєднання приладів, пошкодження 
емальованого  покриття  мийок,  раковин,  умивальників до  10 % їхньої 
поверхні. 
Електрозабезпечення: несправності, послаблення кріплень і відсут-
ність розеток, штепселів, патронів.   
 
Варіант 2 
 Будинок: ІІ клас капітальності, 9 поверхів. 
 Фундаменти: стовпчасті кам’яні з цегляним цоколем. Дефекти: трі-
щини, відколи, випадання окремих цеглин наземної частини цоколя на 
площі до 20 %. 
 Стіни: цегляні з облицюванням керамічними плитками. Загальна 
площа 4 600 м2. На частині стін площею 4 200 м2 тріщини шириною              
1,5 мм, випадання окремих плиток на фасаді; площею 400 м2 – тріщини в 
кладці шириною розкриття 2–3 мм, відпадання облицювання, вивітрюван-
ня розчину зі швів. 
 Перегородки: цегляні. Дефекти: тріщини на поверхні шириною до             
2 мм, тріщини в місцях примикання до суміжних конструкцій шириною           
6–7 мм. 
 Перекриття: зі збірного залізобетонного настилу. Дефекти: зміщен-
ня плит перекриття до 3 см одна відносно іншої  по висоті, пошкодження 
на площі 15 %. 
 Дах: дерев’яний. Дефекти: ураження гнилизною деревини мауерлату 
і кінців крокв (пошкодження на площі до 20 %). 
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 Покрівлі: мастична. Дефекти: тріщини і відшарування покриття в 
місцях прилягання до вертикальних конструкцій (заміни потребує 10 % 
покрівлі). 
 Підлога: паркетна (кошторисна вартість – 60 % від загальної кош-
торисної вартості підлоги) – відсутність клепок групами по 5–10 шт. в 
окремих місцях, невелике пошкодження основи; дощата (кошторисна ва-
ртість – 25 % від загальної) – стирання дошок в місцях ходіння; з метла-
ської плитки (кошторисна вартість  – 15 % від загальної) – здуття і відста-
вання окремих плиток на площі 40 %. 
 Сходи: по сталевим костурам. Дефекти: дрібні вибоїни і тріщини у 
східцях. 
 Вікна і двері: віконні блоки дерев’яні – дрібні тріщини у місцях 
примикання коробок до стін, замазка місцями відстала, дрібні пошкоджен-
ня відливів; двері дерев’яні – дрібні поверхневі тріщини у місцях прими-
кання коробок до стін перегородок. 
 Опорядження внутрішнє: фарбування олійне. Дефекти: поодинокі 
пошкодження шару фарби, подряпини. 
Інше (лоджії, балкони, козирки та ін.) – прийняти питому вагу еле-
мента е = 8 %, фізичний знос  фе = 15 %. 
Центральне опалення: крапельні течі у місцях різьбових з’єднань 
трубопроводів і врізки запірної арматури, порушення теплоізоляції магіст-
ралей і стояків. 
Водопровід: послаблення сальникових набивок і прокладок кранів та 
запірної арматури, витікання води в деяких змивних бачках. 
Гаряче водопостачання: крапельні течі у місцях різьбових з’єднань 
трубопроводів і врізки запірної арматури, порушення роботи окремих ру-
шникосушилок (течі). 
Каналізація: теча у місцях приєднання приладів до 10 % усієї кіль-
кості, пошкодження емальованого покриття мийок, раковин, умивальників, 
ванн до 20 % їхньої поверхні. 
Електрозабезпечення: несправності, послаблення кріплень і відсут-
ність розеток, штепселів, патронів, сліди корозії на поверхні металевих 
шаф, часткове пошкодження дерев’яних кришок. 
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Варіант 3 
Будинок: ІІ клас капітальності, 6 поверхів. 
Фундаменти: стрічкові кам’яні. Дефекти: окремі глибокі тріщини 
шириною 3 мм, сліди вогкості на поверхні цоколя і стін. 
Стіни: з великорозмірних блоків. Дефекти: на 20 % усієї площі стін 
окремі дрібні вибоїни і тріщини; на 50 % – глибоко розкриті усадкові трі-
щини шириною до 3 мм, сліди протікання, промерзання і продування сти-
ків у 20 % приміщень; на 30 % – діагональні тріщини в перемичках шири-
ною розкриття до 3 см. 
Перегородки: дерев’яні оштукатурені. Дефекти: глибокі тріщини і 
зазори у місцях примикання до суміжних конструкцій, випинання до 1/100 
довжини деформованої ділянки у вертикальній площині. 
Перекриття: зі збірних суцільних плит. Дефекти: усадкові тріщини в 
плитах шириною до 2 мм, сумарна довжина тріщин 0,8 м на 1 м2. 
Дах: залізобетонний збірний (горищний). Дефекти: неглибокі тріщи-
ни шириною розкриття до 2 мм у залізобетонних кроквяних балках, проті-
кання даху. 
Покрівля: стальна. Дефекти: іржа на поверхні покрівлі, пробоїни, 
велика кількість протікань. 
Підлога: паркетна (кошторисна вартість – 50 % від загальної кош-
торисної вартості підлоги) – відставання окремих клепок від основи, від-
кол, утертість, тріщини і сильне жолоблення місцями; дощата (кошторис-
на вартість – 25 % від загальної) – прогини і просідання окремих дошок; з 
метласької плитки (кошторисна вартість – 25 % від загальної) – часткова 
відсутність плиток, вибоїни на площі 60 %. 
Сходи: залізобетонні. Дефекти: тріщини в підсхідцях шириною 2 мм, 
оголення арматури, відпали. 
Вікна і двері: віконні блоки металеві – порушення герметизації ві-
конних коробок, прибори частково несправні, деформація віконних рам; 
двері металеві – часткова корозія деталей дверних полотен і коробки. 
Опорядження внутрішнє: обклеювання шпалерами. Дефекти: зне-
барвлення малюнка, забруднення на площі 40 %, відставання від основи. 
Інше (лоджії, балкони, козирки та ін.) – прийняти питому вагу еле-
мента е = 8 %, фізичний знос  фе = 20 %. 
Центральне опалення: несправність змішувачів і запірної арматури, 
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сліди ремонту трубопроводів і магістралей, значна корозія трубопроводів. 
Водопровід: пошкодження корозією окремих ділянок трубопроводів, 
витікання води у 20 % приладів змивних бачків. 
Гаряче водопостачання: послаблення сальникових набивок, про-
кладок змішувачів і запірної арматури, окремі порушення теплоізоляції 
магістралей і стояків. 
Каналізація: часткове пошкодження чавунних трубопроводів, пош-
кодження емальованого покриття мийок, раковин, умивальників, ванн до 
20 % їхньої поверхні.  
Електрозабезпечення: втрата еластичності ізоляції дротів, відсут-
ність частини приладів і кришок до них, сліди ремонту ввідно-
розподільних пристроїв. 
 
Варіант 4 
Будинок: ІІІ клас капітальності, 5 поверхів. 
Фундаменти: стрічкові великоблочні. Дефекти: тріщини шириною           
5 мм, глибиною понад 12 мм, часткове руйнування захисного шару бетону 
з розкриттям арматури, сліди вогкості на поверхні цоколю і стін підвалу. 
Стіни: з дрібних блоків. Загальна площа 12 800 м2. Дефекти: на час-
тині стін площею 8 300 м2 тріщини в швах шириною до 5 мм, часткове ві-
дшарування штукатурки, тріщини в карнизі; площею 3 300 м2 – глибокі 
тріщини, часткове випадання цегли з карниза, відпадання штукатурки, ви-
вітрювання швів 1,5 см. 
Перегородки: гіпсобетонні. Дефекти: вибоїни, відколи, порушення 
зв’язку між  окремими плитами перегородок, площа пошкоджень 40 %. 
Перекриття: збірні залізобетонні балки покриття і перекриття. Де-
фекти: поверхневі відколи в розтягнутій зоні глибиною 2 мм (до трьох на  
1 м2), окремі тріщини в розтягнутій зоні шириною до 1 мм. 
Дах: суміщений зі збірних залізобетонних шаруватих панелей. Дефе-
кти: чисельні тріщини до 2 мм у панелях, сліди протікання і промерзання 
на площі 20 %. 
Покрівля: з азбестоцементних листів. Дефекти: протікання й просвіт 
в окремих місцях, відставання й тріщини гребних плит. 
Підлога: паркетна (кошторисна вартість – 70 % від загальної кош-
торисної вартості підлоги) – відставання клепок від основи на значній 
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площі, помітне здуття, скрип і глухий шум під час ходіння; дощата (кош-
торисна вартість – 20 % від загальної) – прогини і просідання окремих до-
шок; з метласької плитки (кошторисна вартість – 10 % від загальної) – 
відсутність окремих плиток, здуття і відставання на площі 35 %. 
Сходи: залізобетонні. Дефекти: тріщини до 2 мм сходових площадок 
упоперек прогону. 
Вікна і двері: віконні блоки металеві – ущільнювальні прокладки 
відсутні, відсутність скла місцями; двері металеві – ущільнювальні про-
кладки зношені, незначні тріщини в місцях примикання коробок до стін. 
Опорядження внутрішнє: облицювання керамічними плитками (20 
% поверхні стін й перегородок) – дрібні тріщини й відколи в плитках; 
штукатурка (80 % поверхні стін й перегородок) – глибокі тріщини дрібні 
пробоїни, місцями відшарування накривного шару. 
Інше (лоджії, балкони, козирки та ін.) – прийняти питому вагу еле-
мента е = 8 %, фізичний знос  фе = 25 %. 
Центральне опалення: послаблення сальникових набивок, прокла-
док змішувачів і запірної арматури, окремі порушення теплоізоляції магіс-
тралей і стояків. 
Водопровід: розладнання арматури і змивних бачків (до 40 %, сліди 
ремонту трубопроводів (хомути, заміна окремих ділянок), пошкодження до     
10 % змивних бачків. 
Гаряче водопостачання: несправності змішувачів і запірної арма-
тури, наявність хомутів, латок, заміна окремих ділянок. 
Каналізація: масова теча у місцях приєднання приладів, пошко-
дження емальованого покриття мийок, раковин, умивальників, ванн до 30 
% їхньої поверхні, пошкодження керамічних умивальників і унітазів до 20 
% їхньої кількості. 
Електрозабезпечення: певна втрата еластичності ізоляції дротів, 
значне пошкодження магістральних і внутрішньо квартирних мереж та 
приладів, сліди ремонту системи з частковою заміною мережі і приладів.  
 
Варіант 5 
Будинок: ІІІ клас капітальності, 4 поверхи 
Фундаменти: бетонні. Дефекти: тріщини шириною 1 мм у цокольній 
частині будівлі. 
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Стіни: з шаруватих залізобетонних панелей, загальна площа стін             
10 000 м2. На частині стін площею 1 500 м2 – іржаві потоки, вибоїни у фак-
турному шарі; площею 7 000 м2 – тріщини шириною до 1 мм на зовнішній 
поверхні, сліди протікання у приміщеннях; площею 1 500 м2 – вибоїни, 
тріщини шириною до 2 мм, відшарування захисного шару бетону. 
Перегородки: шлакобетонні. Дефекти: тріщини шириною розкриття 
на поверхні 1,5 мм, поодинокі відколи, площа пошкоджень 8 %. 
Перекриття: з монолітних суцільних плит. Дефекти: тріщини в пли-
тах упоперек робочого прогону шириною розкриття до 2 см. 
Дах: суміщений зі збірних залізобетонних шаруватих панелей. Дефе-
кти: дрібні вибоїни на поверхні плит, пошкодження на площі до 15 %. 
Покрівля: рулонна. Дефекти: тріщини, місцеві розриви верхнього 
шару покрівлі, проникнення вологи в місцях примикання до вертикальної 
поверхні, пошкодження деталей водоприймального пристрою. 
Підлога: паркетна (кошторисна – 70 % від загальної кошторисної 
вартості підлоги) – відставання клепок від основи на значній площі (поміт-
не здуття, скрип і глухий шум під час ходіння; дощата (кошторисна вар-
тість –   20 % від загальної) – прогини і просідання окремих дошок; з мет-
ласької плитки (кошторисна вартість – 10 % від загальної) – відсутність 
окремих плиток, здуття і відставання на площі до 35 %. 
Сходи: дерев’яні. Дефекти: східці стерті, тріщини вздовж волокон у 
дошках на сходовій площадці і на східцях, поручні розхитані (пошкоджен-
ня  30 % східців і поручнів). 
Вікна і двері: віконні блоки металеві – порушення герметизації ві-
конних коробок; двері дерев’яні – коробки місцями пошкоджені гнилиз-
ною, обв’язка полотен пошкоджена. 
Опорядження внутрішнє: штукатурка (75 % поверхні стін й пере-
городок) – випинання до 1 м2 на поверхні до 5 %; фарбування олійне – си-
рі плями, відшарування, здуття, місцями відпадання фарби зі шпаклівкою 
на площі поверхні до 10 %. 
Інше (лоджії, балкони, козирки та ін.) – прийняти питому вагу еле-
мента е = 8 %, фізичний знос  фе = 30 %. 
Центральне опалення: корозія трубопроводів магістралей, незадо-
вільна робота калориферів, сліди протікання в приладах опалення. 
Водопровід: вихід з ладу запірної арматури, сліди часткової заміни 
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трубопроводів, велика корозія елементів системи, пошкодження до 30 % 
змивних бачків. 
Гаряче водопостачання: незадовільна робота рушникосушилок, 
значна корозія трубопроводів, несправність змішувачів. 
Каналізація: несправності системи, пошкодження приладів. 
Електрозабезпечення: несправності системи проводки, щитків, 
приладів ввідно-розподільних пристроїв, відсутність частини приладів, 
оголення дротів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 18 
ДОДАТКИ 
 
Додаток А 
Таблиці фізичного зносу конструкцій  
і елементів житлових будинків 
У таблицях надається приблизний склад робіт з усунення фізичного зносу, до якого 
не включені супутні і опоряджувальні роботи, що виконуються під час ремонту даної 
конструкції, технічного обладнання або їх ділянки (частини).  Пошкодження визнача-
ються у відсотках від усієї оглянутої площі. 
 
1. Фундаменти 
Таблиця А.1.1 – Фундаменти стовпчасті кам’яні з цегляним цоколем 
Ознаки зносу Кількісна оцінка 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад 
робіт 
Незначні пошкодження цо-
кольної частини: тріщини, 
окремі вибоїни  
Пошкодження на 
площі 5 % 
0–20 Розшивка      трі-
щин, шпарування 
вибоїн 
Тріщини, відколи, випадання 
окремих цеглин наземної 
частини цоколя та фундаме-
нтних стовпів 
Те ж, до 25 % 21–40 Замазування трі-
щин, ремонт кладки 
цоко-ля та надзем-
ної час-тини фун-
даментних стовпів 
Перекоси, випинання цоколя, 
тріщини в цоколі, тріщини, 
відколи та випадання цеглин 
надземної частини стовпів 
Ширина тріщин 
до 5 мм. Випи-
нан-ня цоколя до 
1/3 його товщи-
ни 
41–60 Заміна цоколя, ре-
монт верхньої час-
ти-ни фундамент-
них стовпів 
Викривлення горизонтальних 
ліній стін, осідання окремих 
ділянок, перекоси віконних 
та дверних прорізів повне 
руйну-вання цоколю, пору-
шення монолітності муру-
вання стовпів   
– 
61–80 Повна заміна фун-
да-менту та цоколю 
з вивіренням стін 
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Продовження додатка А 
Таблиця А.1.2 – Фундаменти стрічкові кам’яні 
Ознаки зносу 
Кількісна  
оцінка 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад 
робіт 
Дрібні тріщини в цоколі та під вік-
нами першого поверху 
Ширина трі-
щин до 2 мм 
0–20 Розшивання тріщин  
Окремі глибокі тріщини, сліди во-
гкості на поверхні цоколю і стін, 
випинання окремих ділянок стін 
підвалу, нерівномірне осідання 
фундаменту 
Те ж, до 5 мм 21–40 Укріплення кладки. 
Ремонт горизон-
тальної ізоляції і 
замощення 
Випинання та помітне викривлен-
ня цоколю, що поширюється на 
всю висоту будівлі, випинання 
підлог та стін підвалу 
Нерівномірне 
осідання з 
загальним 
прогином стін 
до 0,02 її дов-
жини 
41–60 Підсилення та зміна 
окремих ділянок 
кладки, поновлення 
горизонтальної та 
вертикальної гідро-
ізоляцій, кріплення 
горизонтальними 
поясами жорсткості  
Масові прогресуючі наскрізні трі-
щини на всю висоту будівлі, знач-
не випинання ґрунту та руйнуван-
ня стін підвалу 
Прогин стін 
понад 0,02 її 
довжини 
61–80 Повна заміна фунда-
ментів 
   
Таблиця А.1.3 – Фундаменти стрічкові великоблочні       
Ознаки зносу 
Кількісна  
оцінка 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад 
робіт 
Дрібні тріщини в цоколі, окремі по-
рушення штукатурного шару цоко-
ля та стін 
Ширина  
тріщини  
до 1,5 мм 
0–20 Шпарування трі-
щин 
Тріщини у швах між блоками, висо-
ли та сліди вогкості на поверхні 
стін підвалу 
Те ж, до 2 мм 21–40 Заповнення швів 
між блоками. Ре-
монт штукатурки 
стін підвалу. Ре-
монт вертикальної 
та горизонтальної 
ізоляції 
Тріщини, часткове руйнування бло-
ків (до арматури), вивітрювання 
розчину зі швів між блоками, сліди 
вогкості на поверхні цоколю і стін 
підвалу 
Ширина,  
тріщин понад                
2 мм, гли-
бина – понад 
10 мм 
41–60 Зарівнювання швів 
зруйнованих бло-
ків, відновлення 
гідроізоляції, вибі-
ркове укріплення 
фундаментів 
Масові пошкодження і руйнування 
блоків, прогресуючі наскрізні трі-
щини на всю висоту будівлі, випи-
нання ґрунту у підвалі 
– 
61–80 Повна заміна фун-
даментів 
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Продовження додатка А 
Таблиця А.1.4 – Фундаменти з паль, стовпчасті кам’яні , бетонні та залізобетонні 
Ознаки зносу Кількісна оцінка 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад 
робіт 
Тріщини у цокольній частині 
будівлі 
Ширина розкрит-
тя тріщин до      
1,5 мм 
0–20 Шпарування  
тріщин 
Викривлення горизонтальних 
ліній цоколю без ознак збіль-
шення деформації осідання 
Нерівномірне осі-
дання з прогином 
стін до 0,01 від 
довжини стіни 
21–40 Шпарування трі-
щин, усунення 
пошкоджень опо-
ряджувального 
шару цоколя 
Наскрізні тріщини в цоколі, 
поширення тріщин на всю ви-
соту будівлі. Викривлення та 
значне осідання окремих діля-
нок стін. Розвиток осідання не 
спостерігається 
Ширина розкрит-
тя тріщин до       
10 мм. Нерівно-
мірне осідання з 
прогином стін по-
над 0,01 від дов-
жини стіни 
41–60 Укріплення фун-
даментів і стін 
Прогресуючі наскрізні тріщи-
ни у стінах будівлі, руйнуван-
ня цоколю, розвиток деформа-
ції фундаментів 
– 
61–80 Повна заміна фун-
даментів 
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 Продовження додатка А 
2. Стіни 
Таблиця А.2.1  – Стіни цегляні 
Ознаки зносу Кількісна оцінка 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад 
робіт 
Окремі тріщини та вибоїни Ширина тріщин до 
1 мм 
0–10 Замазування трі-
щин та вибоїн 
Глибина тріщин і відпадання 
штукатурки місцями, вивітрю-
вання розчину зі швів 
Ширина тріщин до 
2 мм, глибина – до 
1/3 товщини стіни, 
руйнування швів 
на глибину до 1см 
на площі до 10 % 
11–20 Ремонт штукатурки 
чи розшивання 
швів, очищення 
фасадів 
Відшарування і відпадання шту-
катурки стін, карнизів і переми-
чок, вивітрювання розчину зі 
швів; послаблення цеглин, трі-
щини в карнизах і перемичках, 
сліди вологи на поверхні стін 
Глибина руйну-
вання швів – до    
2 см на площі до 
30 %. Ширина трі-
щин понад 2 мм  
21–30 Ремонт штукатурки 
та цегляної кладки, 
підмазування швів, 
очищення фасаду, 
ремонт карнизів та 
перемичок 
Масове відпадання штукатурки; 
вивітрювання розчину зі швів; 
послаблення цеглин, карнизу, 
перемичок з випаданням окре-
мих цеглин; висоли й сліди во-
логи  
Глибина руйну-
вання швів – до     
4 см на площі до 
50 % 
31–40 Ремонт пошкодже-
них ділянок стін, 
карнизів, переми-
чок  
Наскрізні тріщини в перемичках 
і під віконними отворами, випа-
дання цегли, незначне відхилен-
ня від вертикалі, випинання 
Відхилення від ве-
ртикалі у межах 
приміщення не 
більше 1/200 висо-
ти, прогин стін до 
1/200 довжини ді-
лянки, що дефор-
мується 
41–50 Кріплення стін поя-
сами, рандбалками 
та ін., підсилення 
простінків 
Випадання цеглин з кладки, не-
рівномірне осідання, ураження 
деревини гнилизною, масові 
прогресуючі наскрізні тріщини, 
послаблення і часткове руйну-
вання кладки, помітне викрив-
лення стін 
Випинання з про-
гином понад 1/200 
довжини ділянки, 
що деформується 
51–60 Перекладання до     
50 % об’єму стін, 
підсилення та кріп-
лення решти діля-
нок стін 
Часткове руйнування кладки – 61–70 Повне перекладан-
ня стін 
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Продовження додатка А 
Таблиця А.2.2 – Стіни цегляні з облицюванням керамічними блоками та плитками 
Ознаки зносу Кількісна оцінка 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад 
робіт 
Дрібні поодинокі тріщини і 
окремі  вибоїни в кераміці 
Ширина тріщин 
до 1 мм Пошко-
дження на площі 
до 10 % 
0–10 Замазування тріщин 
та вибоїн 
Тріщини на укісах прорізів, ві-
дшарування обличкування і ви-
падання окремих блоків чи пли-
ток на фасаді 
Ширина тріщин 
понад 1 мм 
11–20 Кріплення облицю-
вання ін’єкцією це-
ментного тіста, 
встановлення відпа-
лих блоків чи плиток   
Відшарування облицювання від 
кладки, тріщини в швах, сліди 
вогкості на поверхні кладки у 
місцях відсутності облицювання 
Тріщини  
шириною  
21–30 Заміна плиток і кріп-
лення облицювання, 
замазування тріщин 
з ремонтом цегляної 
кладки 
Відшарування облицювання, 
тріщини в кладці, вивітрювання 
розчину зі швів, висоли та сліди 
вологи на поверхні кладки у 
місцях відсутності облицюван-
ня, тріщини в окремих перемич-
ках 
Відпадання об-
лицювання на 
площі 20 %. 
Тріщини в клад-
ці шириною по-
над 2 мм 
31–40 Заміна облицюван-
ня, що відпало, зама-
зування тріщин з 
ремонтом поверхні 
кладки, перекладан-
ня простінків об’є-
мом до 5 м3 
Тріщини в цегляній кладці та в 
перемичках, часткове випадання 
цегли з карнизів, масове відпа-
дання облицювання, сліди воло-
ги на поверхні стін  
Глибина тріщин 
у кладці – 0,5 
товщини стіни, 
тріщини в пере-
мичках шири-
ною понад 2 мм 
41–50 Замазування тріщин 
у цегляній кладці, 
перекладання карни-
зів; укріплення стін 
металевими зв’яз-
ками; заміна обли-
цювання, що випало 
Повне відпадання облицювання, 
тріщини, що прогресують у кла-
дці та перемичках, випадання 
цегли з кладки, помітне викрив-
лення стін, послаблення 
з’єднань між окремими ділянка-
ми стін 
Відхилення стін 
від вертикалі у 
межах примі-
щення понад 
1/200 його  
висоти 
51–60 Підсилення і укріп-
лення стін, заміна 
перемичок і облицю-
вання 
Масове руйнування кладки 
– 
61–70 Повне перекладання 
стін 
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Таблиця А.2.3 – Стіни з дрібних блоків штучних і природних каменів 
Ознаки зносу Кількісна оцінка 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад 
робіт 
Окремі тріщини і вибоїни Пошкодження 
на площі до 5 % 
0–10 Замазування трі-
щин і вибоїн 
Вивітрювання розчину зі швів, 
окремі тріщини в штукатурці, ко-
розія металевого оздоблення час-
тин, що виступають 
Те ж, до 10 % 11–20 Розшивання швів  
або тріщин штука-
турки; ремонт 
оздоблення час-
тин, що виступа-
ють 
Вивітрювання розчину зі швів  
між окремими каменями, тріщини 
в швах, часткове відшарування 
штукатурки, відколи країв каме-
нів, глибокі тріщини в карнизі 
Ширина тріщин 
до 5 мм 
21–30 Підмазування 
швів, ремонт шту-
катурки карниза 
Глибокі тріщини, часткове випа-
дання цегли з карниза, масове ви-
вітрювання розчину зі швів 
кам’яної кладки, відпадання шту-
катурки 
Глибоке вивіт-
рювання швів до 
2 см Площа по-
шкодження до 
20 % 
31–40 Перекладання ка-
рнизів, підсилення 
кладки, ремонт 
штукатурки 
Наскрізні тріщини і випадання ка-
менів у перемичках, карнизах і ку-
тах будівлі, незначне відхилення 
від вертикалі і випинання окремих 
ділянок стін  
Відхилення від 
вертикалі до 
1/200 висоти 
приміщень, ви-
пинання до 
1/200 довжини 
ділянки, що де-
формується 
41–50 Укріплення окре-
мих ділянок стін, 
заміна перемичок і 
карнизів 
Вертикальні тріщини у простін-
ках, часткове руйнування і розша-
рування кладки стін, послаблення 
з’єднань між окремими ділянками 
кладки 
– 
51–60 Підсилення прос-
тінків і перекла-
дання окремих 
ділянок стін 
Масове руйнування кладки, наяв-
ність тимчасових кріплень 
– 
61–70 Повне перекла-
дання стін 
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Таблиця А.2.4 – Стіни з великорозмірних блоків та одношарових несучих панелей 
Ознаки зносу Кількісна оцінка 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад 
робіт 
Порушення покриття частин фаса-
ду, що виступають, окремі дрібні 
вибоїни і тріщини 
На площі до 5 % 0–10 Замазування вибо-
їн і тріщин 
Окремі вибоїни у фактурному 
шарі, іржаві патьоки, забруднення 
і вицвітання зовнішнього опоря-
дження  
На площі  
до 30 % 
11–20 Замазування вибо-
їн, підмазування 
фактурного шару 
Відшарування та вивітрювання 
розчину зі швів, сліди протікання 
через стики всередині будівлі, 
тріщини 
Протікання у  
5 % приміщень. 
Ширина тріщин 
до 2 мм 
21–30 Герметизація сти-
ків, замазування 
тріщин  
Глибоко розкриті усадкові тріщи-
ни, вивітрювання розчину зі сти-
ків, сліди постійного протікання, 
промерзання і продування стиків 
Ширина тріщин 
до 3 мм. Пошко-
дження на площі 
до 20 %. Проті-
кання і промер-
зання у    20 % 
приміщень 
31–40 Розкриття, зачека-
нення, герметиза-
ція стиків 
 
Діагональні тріщини по кутах 
простінків, вертикальні тріщини в 
перемичках, у місцях кріплення 
балконних плит або козирків 
Ширина розк-
риття тріщин до 
3 мм 
41–50 Підсилення прос-
тінків і перемичок 
Вертикальні широко розкриті трі-
щини в стінах і перемичках, пору-
шення зв’язку між окремими ді-
лянками стін  
Ширина тріщин 
більш 3 мм,       
довжина більш  
3 м 
51–60 Укріплення і під-
силення окремих 
ділянок 
Помітне викривлення горизонта-
льних і вертикальних ліній стін, 
масове руйнування блоків та па-
нелей 
Випинання стін 
понад 1/200 дов-
жини деформо-
ваної ділянки; 
відхилення від 
вертикалі понад 
1/100 висоти 
стіни у межах 
приміщення 
61–70 Заміна стін 
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Таблиця А.2.5 – Стіни з шаруватих залізобетонних панелей 
Ознаки зносу Кількісна оцінка 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад 
робіт 
Незначне пошкодження опоряд-
ження панелей, усадкові тріщини, 
вибоїни 
Пошкодження 
на площі до  
10 %. Ширина 
тріщин до 0,3 мм 
0–10 Замазування вибо-
їн і тріщин 
Вибоїни у фактурному шарі,  
іржаві патьоки  
Пошкодження 
на площі  
до 15 % 
11–20 Замазування вибо-
їн, ремонт факту-
рного шару 
Відшарування розчину в стиках, 
тріщини на зовнішній поверхні, 
сліди протікання у приміщеннях 
Ширина тріщин 
до 1 мм. Проті-
кання на площі 
до 10 %  
21–30 Герметизація 
швів, замазування 
тріщин з віднов-
ленням опоряджу-
вального покриття  
Тріщини, вибоїни, відшарування 
захисного шару бетону, сліди 
протікання і промерзання в стиках 
Ширина тріщин 
до 2 мм. Пошко-
дження на площі 
до 20 %.  
31–40 Відновлення захи-
сного шару, гер-
метизація швів, 
замазування трі-
щин, утеплення 
частини стиків 
Горизонтальні тріщини в простін-
ках і вертикальні в перемичках, 
випинання бетонних шарів, проті-
кання і промерзання панелей 
Ширина розк-
риття тріщин до 
3 мм. Випинання 
до 1/200 відстані 
між ділянками 
панелей 
41–50 Місцеве підсилен-
ня окремих про-
стінків і переми-
чок, замазування 
тріщин, гермети-
зація швів, утеп-
лення частини 
стін 
Тріщини в простінках і перемич-
ках, руйнування (деструкція) уте-
плювача, протікання і промерзан-
ня панелей  
Ширина тріщин 
понад 3 мм 
51–60 Утеплення стін, 
підсилення пере-
мичок і простін-
ків, герметизація 
швів і замазування 
тріщин 
Масові тріщини і деформація, 
руйнування і осідання утеплюва-
ча, протікання і промерзання па-
нелей  
– 
61–70 Заміна панелей 
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3. Перегородки 
Таблиця А.3.1 – Перегородки несучі панельного типу   
Ознаки зносу Кількісна оцінка 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад 
робіт 
Тріщини у місцях примикання до 
плит перекриття і заповнення две-
рних прорізів  
Ширина тріщин 
до 2 мм  
0–20 Замазування трі-
щин  
Глибокі тріщини і викришування 
розчину  у місцях примикання до 
суміжних конструкцій  
Теж, до 5 мм 21–40 Зарівнювання сти-
ків, закріплення 
панелей  
Великі відколи і наскрізні тріщи-
ни в панелях у місцях примикання 
до плит перекриття, вибоїни, руй-
нування захисного шару панелей, 
тріщини по всій панелі 
Теж, до 3 мм 41–60 Замазування і роз-
шивання тріщин, 
підсилення посла-
блених місць пе-
регородок  
Помітне випинання, горизонталь-
ні тріщини на поверхні, оголення 
арматури 
Прогин панелі 
до 1/100 її дов-
жини чи висоти 
61–80 Підсилення пере-
городок або повна 
їх заміна 
 
Таблиця А.3.2 – Перегородки цегляні 
Ознаки зносу Кількісна оцінка 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад 
робіт 
Тріщини в місцях примикання 
перегородок до стелі, поодинокі 
відколи  
Тріщини шири-
ною до 2 мм. 
Пошкодження 
площі до 10 %  
0–20 Замазування сти-
ків і відколів  
Тріщини на поверхні, глибокі 
тріщини в місцях примикання до 
суміжних конструкцій  
Ширина тріщин 
на поверхні до 2 
мм, у примикан-
ні – до 10 мм 
21–40 Розчинення пове-
рхні та розшивка 
тріщин  
Випинання і помітне відхилення 
від вертикалі, наскрізні тріщини, 
випадання цегли 
Випинання бі-
льше 1/100 дов-
жини деформо-
ваної ділянки. 
Відхилення від 
вертикалі до 
1/100 висоти 
приміщення 
61–80 Повна заміна пе-
регородок  
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Таблиця А.3.4 – Перегородки дерев’яні обштукатурені   
Ознаки зносу Кількісна оцінка 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад 
робіт 
Дрібні тріщини і часткове відша-
рування штукатурки 
Пошкодження на 
площі до 10 %  
0–20 Ремонт  
штукатурки 
Відчутна хиткість, відхилення від 
вертикалі, тріщини в місцях при-
микання до суміжних конструкцій  
Відхилення від 
вертикалі до 
1/100 висоти 
приміщення 
21–40 Вирівнювання пе-
регородок у вер-
тикальній площині 
та зміцнення їх 
зв’язок з суміжни-
ми конструкціями  
Глибокі тріщини і зазори у місцях  
примикання до суміжних конст-
рукцій, діагональні тріщини у ша-
рі штукатурки, випинання у вер-
тикальній площині  
Випинання до 
1/100 довжини 
деформованої 
ділянки 
41–60 Вивішування і 
вирівнювання пе-
регородок, заміна 
підкладок і ниж-
ньої обв’язки  
Наскрізні поздовжні та діагональні 
тріщини по всій поверхні, випа-
дання, жолоблення і випирання 
дощок, сліди зволоження, уражен-
ня деревини гнилизною, жучком   
– 
61–80 Повна заміна пе-
регородок  
 
Таблиця А.3.5 – Перегородки гіпсобетонні та шлакобетонні   
Ознаки зносу Кількісна оцінка 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад 
робіт 
Дрібні тріщини у місцях прими-
кання перегородок до  перекриття, 
поодинокі відколи 
Ширина тріщин 
на поверхні до           
2 мм. Площа  по-
шкоджень  
до 10 %  
0–20 Ущільнення і за-
мазування місць 
примикання 
Глибокі або наскрізні тріщини у 
місцях примикання до суміжних 
конструкцій  
Ширина тріщин 
на поверхні до 
10 мм  
21–40 Розчистка поверх-
ні, замазування і 
розшивання тріщин  
Вибоїни і відколи, порушення 
зв’язок між окремими плитами 
перегородок. Деформація каркаса  
Площа  пошкод-
жень до 50 % 
41–60 Замазування вибо-
їн і відколів, 
укріплення окре-
мих плит і місць 
примикання до 
зовнішніх стін. 
Ремонт каркаса  
Масові тріщини в плитах перего-
родок, великі випинання і помітні 
відхилення від вертикалі  
Відхилення від 
вертикалі понад 
1/100 висоти 
приміщення 
61–80 Повна заміна пе-
регородок  
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4. Перекриття  
Таблиця А.4.1 – Перекриття дерев’яні обштукатурені   
Ознаки зносу Кількісна оцінка 
Фізич-
ний 
знос, % 
Приблизний склад 
робіт 
Усадкові тріщини в штукатур-
ному шарі, часткове відшару-
вання штукатурки  
Ширина тріщин 
до 0,5 мм. Сумар-
на довжина трі-
щин на 1 м2  
до   0,5  м  
0–10 Затирання тріщин і 
відновлення шту-
катурного шару  
Усадкові тріщини, відпадання і 
відшарування штукатурки, глу-
хий звук при простукуванні 
Ширина тріщин 
до 1 мм. Сумарна 
довжина тріщин 
на 1 м2 до 1 м 
11–20 Відновлення шту-
катурки, дрібний 
ремонт настилу 
Сліди протікання на стелі,  
перенасичення засипки, окремі 
ділянки якої злежались, воло-
гість обмазки, часткове руйну-
вання  
Пошкодження на 
площі до 20 % 
21–30 Заміна непридат-
ної обмазки і за-
сипки, очищення і 
антисептування 
деревини 
Відчутна хиткість, діагональні 
тріщини на стелі – 
31–40 Підсилення балок, 
часткова заміна 
настилу 
Глибокі тріщини у місцях 
з’єднання балок з несучими сті-
нами, сліди вогкості  – 
41–50 Розкривання час-
тини перекриття, 
підсилення кінців 
балок і часткова 
заміна настилу  
Глибокі тріщини в перекритті, 
наявність тимчасового кріплен-
ня в окремих місцях 
– 
51–60 Підсилення і част-
кова заміна балок 
 Діагональні поздовжні та попе-
речні тріщини в перекритті, по-
мітний прогин, наявність тимча-
сового кріплення, оголення де-
ревини балок; пошкодження 
гнилизною і жучком  
Прогин стелі до 
1/100 прогону 
61–70 Повна заміна пе-
рекриття 
Конструкція на межі руйнуван-
ня, яке місцями почалося 
– 
71–80 
– 
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Таблиця А.4.2 – Перекриття зі збірного залізобетонного настилу   
Ознаки зносу Кількісна оцінка 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад 
робіт 
Тріщини у швах між плитами  Ширина тріщин 
до 2 мм  
0–10 Розшивання швів 
Незначне зміщення плит одна 
відносно іншої по висоті внаслі-
док деформацій, відшарування 
вирівнювального шару в швах  
Зміщення плит до 
1,5 см. Пошко-
дження на площі 
до 10 % 
11–20 Вирівнювання 
поверхні стелі  
Значне зміщення плит перекрит-
тя одна відносно іншої по висо-
ті, сліди протікання у місцях 
опирання плит на зовнішні стіни  
Зміщення плит до 
3 см. Пошкоджен-
ня на площі  
до 20 %  
21–30 Вирівнювання по-
верхні стелі з ви-
користанням ар-
матурних сіток, 
улаштування це-
ментно-піщаних 
пробок в порож-
нинах опорної 
частини  настилу  
Тріщини в плитах, сліди 
протікання чи промерзання на 
плитах і на стінах в місцях опи-
рання  
Ширина тріщин 
до 1 мм 
31–40 Укріплення місць 
опирання плит. За-
мазування пусто-
тілостей у торцях 
в місцях опирання 
на зовнішні стіни   
 Поперечні тріщини в плитах без оголення арматури, прогин плит  Ширина тріщин 
до 2 мм. Прогин 
до 1/100 прогону 
41–50 Підсилення плит, 
замазування трі-
щин 
Глибокі поперечні тріщини, 
оголення арматури, прогин плит  
Ширина тріщин 
до 2 мм. Прогин 
до 1/80 прогону  
51–60 Підсилення плит і 
місць опирання, 
замазування трі-
щин  
Численні глибокі тріщини в 
плитах, зміщення плит з площи-
ни, помітний прогин плит  
Прогин понад 1/80 
прогону  
61–80 Повна заміна плит 
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Таблиця А.4.3 – Перекриття зі збірних та монолітних суцільних плит   
Ознаки зносу Кількісна оцінка 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад 
робіт 
Тріщини в місцях примикання 
до стін 
Ширина тріщин  
до  0,5 мм  
0–10 Замазування трі-
щин 
Тріщини в плитах (усадкові 
або вздовж робочого прогону)  
Ширина тріщин до     
2 мм. Сумарна дов-
жина усадкових 
тріщин на 1 м2  
до 0,8 м 
11–20 Замазування поо-
диноких або усад-
кових тріщин 
Тріщини в плитах упоперек 
робочого прогону або числен-
ні усадкові  
Ширина розкриття 
тріщин до 2 мм. 
Сумарна довжина 
усадкових тріщин 
на 1 м2 до 1,5 м  
21–30 Те ж, з відновлен-
ням захисного 
шару бетону  
Тріщини, прогини, сліди про-
тікання або промерзання в 
місцях примикання до зовніш-
ніх стін  
Тріщини шириною 
понад 2 мм. Прогин 
до 1/150 прогону  
31–40 Замазування трі-
щин, усунення 
причин зволожу-
вання плит   
Тріщини, що розвиваються 
біля опорних ділянок плит, 
прогини 
Прогин до 1/100 
прогону 
41–50 Підсилення опор-
них ділянок плит. 
Замазування трі-
щин 
Збільшення тріщин і прогинів 
у часі  
Прогин до 1/100 
прогону. Тріщини 
шириною до 
 3 мм і більше 
51–80 Підсилення плит 
або їх заміна   
 
Таблиця А.4.4 – Монолітні та збірні залізобетонні балки покриття і перекриття  
Ознаки зносу Кількісна оцінка 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад 
робіт 
Окремі тріщини в розтягнутій 
зоні, незначне місцеве зволо-
ження, поверхневі відколи в 
розтягнутій зоні 
Ширина тріщин до 
1 мм, відколи гли-
биною до 3 мм – не 
більше трьох на 1 м2  
0–40 Ін’єкція цемент-
ного розчину в 
тріщини, нанесен-
ня цементної шту-
катурки з попере-
дньою обробкою 
поверхні старого 
бетону 
 31 
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Продовження табл. А.4.4 
Тріщини в різних напрямках, слі-
ди зволоження бетону атмосфер-
ними і агресивними водами, від-
шарування захисного шару бетону 
в розтягнутій зоні, оголення і ко-
розія арматури, механічні пошко-
дження і глибокі відколи бетону 
на великій площі балки, прогини  
Ширина тріщин 
до 2 мм. Корозія 
арматури до 10 % 
перетину. Прогин 
до 1/150 прогону 
41–60 Підсилення балок 
перекриття і пок-
риття  
Тріщини по всій довжині і висоті 
балки в середині прольоту і в роз-
тягнутій зоні, сліди постійного 
зволоження бетону атмосферними 
і агресивними водами, оголення і 
сильна корозія арматури, місцями 
розриви арматури, великі вибоїни 
і відколи бетону в стисненій зоні  
Ширина тріщин 
понад 2 мм. Коро-
зія арматури по-
над 10 % перети-
ну. Прогин понад 
1/150 прогону  
61–80 Заміна балок пе-
рекриття і покрит-
тя  
 
5. Дахи  
Таблиця А.5.1 – Дахи дерев’яні  
Ознаки зносу Кількісна оцінка 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад 
робіт 
Послаблення кріплення: болтів, 
хомутів, скоб; пошкодження дета-
лей слухових вікон 
– 
0–20 Ремонт кріплень і 
деталей, слухових 
вікон  
Ураження гнилизною деревини 
мауерлату і кінців  крокв, послаб-
лення врубок і з’єднань  
Пошкодження 
на площі  
до 20 % 
21–40 Заміна мауерлату і 
підсилення кінців 
крокв, виправлен-
ня конструкцій, 
кріплення врубок   
Ураження гнилизною деревини 
мауерлату, крокви, обрешітки; 
наявність додаткових тимчасових 
кріплень крокв; зволоження дере-
вини  
Те ж до 50 % 41–60 Заміна мауерлату, 
частини  крокв, 
суцільна обрешіт-
ка під настінним 
жолобом, часткова 
заміна обрешітки  
Прогин  крокв, ураження гнилиз-
ною і жучком деревини деталей 
даху  
– 
61–80 Повна заміна де-
рев’яної констру-
кції даху  
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Таблиця А.5.2 – Дахи залізобетонні збірні (горищні) 
Ознаки зносу Кількісна оцінка 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний 
склад робіт 
Незначні пошкодження дерев’яних 
деталей, цегляних стовпчиків 
– 
0–20 Усунення дрібних 
пошкоджень 
Тріщини в цегляних стовпчи-
ках або ділянках опору, дрібні 
пробоїни в плитах перекриття, 
гнилизна дерев’яних деталей  
Пошкодження на 
площі до 20 % 
21–40 Підсилення цегля-
них стовпчиків або 
ділянок обпирання 
залізобетонних 
панелей, закладен-
ня пробоїн, заміна 
пошкоджених де-
рев’яних деталей  
Неглибокі тріщини в залізобе-
тонних кроквяних балках, про-
тікання даху 
Ширина розкрит-
тя тріщин до 2 мм  
41–60 Підсилення залі-
зобетонних крок-
вяних балках і 
плит. Замазування 
тріщин і вибоїн  
Наскрізні тріщини в кроквяних 
балках, плитах; прогини плит 
перекриття; руйнування цег-
ляних стовпчиків і ділянок опо-
ру залізобетонних панелей 
стін; оголення арматури   
Ширина розкрит-
тя тріщин понад  
2 мм. Прогин па-
нелей понад 1/100 
прольоту. Пош-
кодження на 
площі понад 20 % 
61–80 Повна заміна кон-
струкції даху  
 
Таблиця А.5.3 – Дахи суміщені зі збірних залізобетонних шаруватих панелей 
Ознаки зносу Кількісна оцінка 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний 
склад робіт 
Дрібні вибоїни на поверхні 
плит  
Пошкодження на 
площі до 15 % 
0–20 Закладання ви-
боїн 
Тріщини в панелях, пробоїни, 
сліди протікання. Осідання 
утеплювача, його висока воло-
гість  
Ширина тріщин до 1 
мм. Протікання на 
площі до 10 %. Від-
носна вологість утеп-
лювача понад 20 % 
21–40 Замазування трі-
щин і вибоїн. 
Ремонт покрівлі  
Численні тріщини в панелях, 
сліди протікання і промерзан-
ня, прогин панелей  
Ширина тріщин до  
2 мм. Протікання і 
промерзання на площі 
до 25 %. Прогин пане-
лей до 1/80 прольоту 
41–60 Розкриття пане-
лей і заміна уте-
плювача, зама-
зування тріщин, 
підсилення 
окремих плит. 
Ремонт покрівлі  
Часткове руйнування панелей, 
деструкція утеплювача, сліди 
протікання і промерзання  
– 
61–80 Повна заміна 
панелей даху  
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6. Покрівлі 
Таблиця А.6.1 – Покрівлі рулонні  
Ознаки зносу 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад робіт 
Поодинокі дрібні пошкодження і пробої-
ни в покрівлі і місцях примикання до 
вертикальної поверхні; прогин настінних 
жолобів  
0–20 Частковий ремонт покрівлі, 
жолобів 
Здуття поверхні, тріщини, розриви (міс-
цями) верхнього шару покрівлі, що вима-
гає зміни до 10 % покрівлі; іржавіння і 
значні пошкодження настінних жолобів 
та огороджувальної решітки; проникнен-
ня вологи в місця примикання до верти-
кальної поверхні; пошкодження деталей 
водоприймального пристрою (в плоских 
дахах) 
21–40 Заміна верхнього шару рубе-
ройду з розрізанням у місцях 
вздуття і додатковим покрит-
тям ще одним шаром; ремонт 
жолобів, решіток і водоприй-
мальних пристроїв  
Руйнування верхнього і частково ниж-
нього шару покриття; вздуття, що потре-
бує заміни від 10 до 25 % покриття пок-
рівлі; іржавіння і руйнування настінних 
жолобів або водоприймальних пристроїв, 
звисів і компенсаторів, протікання покрі-
влі місцями; масове пошкодження ого-
роджувальної решітки   
41–60 Ремонт покрівлі з покриттям 
двома шарами руберойду; 
заміна жолобів, звису і ком-
пенсаторів, покриття парапе-
тів і т.п.; ремонт огороджува-
льної решітки  
Масове протікання, відшарування пок-
риття від основи, відсутність частин пок-
риття, огороджувальна решітка зруйно-
вана  
61–80 Повна заміна покрівлі  
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Таблиця А.6.2 – Покрівлі мастичні  
Ознаки зносу 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад робіт 
Поодинокі незначні пошкодження і про-
боїни в покрівельному покритті, водовід-
водні пристрої і покриття з оцинкованої 
сталі прогнуті, верхній захисний шар і 
захисно-оздоблююче покриття відсутнє 
на площі до 10 %  
0–20 Частковий ремонт покрівлі з 
відновленням верхнього шару. 
Ремонт водовідводних при-
строїв і покриття з оцинкова-
ної сталі 
Здуття і пошкодження мастичного пок-
риття (тріщини і відшарування в місцях 
прилягання до вертикальної конструкції), 
що вимагають заміни до 10 % покрівлі; 
іржавіння і значне пошкодження настін-
них жолобів і огороджувальної решітки; 
пошкодження деталей пристрою водо-
риймання (в плоских дахах)  
21–40 Заміна мастичного покриття з 
улаштуванням нового двоша-
рового покриття, підсилення 
місць прилягання до вертика-
льної поверхні з обклеюван-
ням склотканиною, ремонт 
жолобів, огороджувальної ре-
шітки і водоприймальних при-
строїв  
Розриви мастичного покриття; здуття 
покриття, що потребує заміни від 10 до   
20 % площі  покрівлі; руйнування пок-
рівельного покриття у місцях прилягання 
до вертикальної поверхні; протікання 
місцями; значне пошкодження огород-
жувальної решітки  
41–60 Ремонт гідроізоляційного пок-
риття зі зміцненням деформа-
ційних швів, улаштування по-
крівельного покриття у місцях 
прилягання до вертикальної 
поверхні, заміна водовідвод-
них пристроїв і покриття з 
оцинкованої сталі  
Пошкодження і просідання основи пок-
рівлі; тріщини в стиках панелей, масове 
протікання, руйнування вузлів приляган-
ня і огороджувальної решітки  
61–80 Повна заміна покрівлі з ремон-
том основи 
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Таблиця А.6.3 – Покрівлі стальні  
Ознаки зносу 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад робіт 
Послаблення кріплення окремих листів до 
латування, окремі протікання  
0–20 Латання і замазування сви-
щів у місцях пошкоджень, 
кріплення клямерами  
Нещільність фальців, окремі пробоїни і 
порушення у місцях примикань до висту-
паючих частин; просвіти, пошкодження 
настінних жолобів  
21–40 Латання, заміна окремих 
листів на площі покрівлі до   
10 %; промазування і обтис-
кання фальців, замазування 
свищів, ремонт настінних 
жолобів і розжолобків 
Іржа на поверхні покрівлі, свищі, пробої-
ни, викривлення і порушення кріплення 
огороджувальної решітки, велика кількість 
протікань  
41–60 Заміна настінних жолобів, 
розжолобків і рядового пок-
риття на площі покрівлі від 
10 до 25 %; ремонт огоро-
джувальної решітки  
Масове протікання, сильна іржа на внут-
рішній поверхні покрівлі, руйнування фа-
льців, велика кількість латок на покрівлі, 
руйнування огороджувальної решітки  
61–80 Повна заміна покрівлі  
 
Таблиця А.6.4 – Покрівлі з азбоцементів листів  
Ознаки зносу 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад робіт 
Часткове викривлення металевих жолобів, 
послаблення кріплення окремих азбесто-
цементних листів до обрешітки  
0–20 Ремонт жолобів з заміною 
пошкоджених деталей, за-
кріплення окремих листів  
Протікання і просвіти в окремих місцях, 
відставання і тріщини гребеневих плит, 
відрив листів на площі покрівлі до 10 %  
21–40 Часткова заміна рядового 
покриття і гребеневих плит  
Відсутність окремих листів, відколи і трі-
щини, протікання, ослаблення кріплення 
листів до обрешітки 
41–60 Заміна рядового покриття з 
використанням до 25 % ста-
рого матеріалу  
Масове руйнування покрівлі, відсутність 
частини настінних жолобів і оздоблення 
звисів, велика кількість латок із рулонних 
матеріалів   
61–80 Повна заміна покрівлі  
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7. Підлоги  
Таблиця А.7.1 – Підлоги з керамічних плиток (у тому числі з метласької плитки) 
Ознаки зносу 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад робіт 
Дрібні відколи і тріщини окремих пли-
ток на площі до 20 %  
0–20 Заміна окремих плиток   
Відсутність окремих плиток, здуття і 
відставання на площі від 20 до 50 %  
21–40 Часткове заміна покриття з ви-
користанням нових плиток  
Часткова відсутність плиток, вибоїни в 
основі на площі понад 50 %, в санвуз-
лах можливе протікання через міжпо-
верхове перекриття  
41–60 Заміна плиток на площі понад 
50 %, ремонт основи  
Повне руйнування покриття і основи, 
масове протікання в санвузлах через 
міжповерхове перекриття  
61–80 Повна заміна основи і покриття  
 
Таблиця А.7.2 – Підлоги паркетні  
Ознаки зносу 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад робіт 
Дрібні пошкодження і незначна усушка 
паркетних клепок, щілини між клепка-
ми до 3 мм, жолоблення окремих кле-
пок  
0–20 Циклювання окремих ділянок, 
укріплення плінтуса   
Відставання окремих клепок від осно-
ви; відколи, утертість, тріщини і сильне 
жолоблення місцями; відсутність кле-
пок групами по 5–10 шт. в окремих 
місцях; невелике пошкодження основи  
21–40 Заміна клепок і замазування трі-
щин, циклювання підлоги. Част-
кове перестилання паркету на 
площі підлоги до 10 %   
Відставання клепок від основи на знач-
ній площі (помітне здуття, скрип і глу-
хий шум під час ходіння); відсутність 
клепок місцями на площі до 0,5 м2, си-
льна утертість, масове жолоблення, 
просідання місцями і пошкодження 
основи 
41–60 Перестилання паркету з викори-
станням стертих матеріалів на 
площі підлоги до 50 % і ремонт 
основи  
Повне порушення суцільності паркет-
ного покриття, масова відсутність кле-
пок, значне просідання і пошкодження 
основи  
61–80 Повна заміна паркету і основи  
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Таблиця А.7.3 – Підлоги дощаті  
Ознаки зносу 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад робіт 
Поодинокі дрібні відколи, щілини по-
між дошками і провисання дощок  
0–20 Ущільнення підлог, усунення 
провисання дощок  
Стирання дощок в місцях ходіння, від-
коли дощок місцями, пошкодження 
окремих дощок  
21–40 Заміна окремих дощок на площі 
до 5 %   
Прогини і просідання, місцями зломи 
(у чвертях) окремих дощок  
41–60 Перестилання підлог з викорис-
танням нового матеріалу на 
площі підлоги до 25 %, часткова 
заміна лаг  
Враження дощок гнилизною і жучком, 
прогини, просідання, руйнування під-
логи  
61–80 Заміна підлог і лаг  
8. Сходи 
Таблиця А.8.1 – Сходи дерев’яні   
Ознаки зносу Кількісна оцінка 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад 
робіт 
Дрібні тріщини і незначне жолоб-
лення східців  
Пошкодження 
на площі до 10 
%
 
0–20 Замазування трі-
щин, ремонт схід-
ців  
Тріщини і відколи у сходах, пош-
кодження поручнів  
Пошкодження    
20 % східців і 
поручнів  
21–40 Заміна східців, 
ремонт поручнів  
Східці стерті, тріщини вздовж 
волокон в дошках на сходовій 
площадці і на східцях, поручні 
розхитані   
Пошкодження    
30 % східців і 
поручнів  
41–60 Заміна настилу 
площадок, схі-
дець, підсилення 
поручнів  
Руйнування врубок в конструкції 
сходів, гнилизна і прогини в тяти-
вах, хиткість під час ходіння  
– 
61–80 Повна заміна всіх 
конструкцій схо-
дів  
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Таблиця А.8.2 – Сходи по сталевих косоурах     
Ознаки зносу Кількісна оцінка 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад 
робіт 
Дрібні вибоїни і тріщини у схід-
цях, окремі пошкодження поруч-
нів  
– 
0–20 Замазування трі-
щин і вибоїн, ре-
монт поручнів  
Вибоїни і відбиті місця з наскріз-
ними тріщинами в окремих схід-
цях, поверхня сходів стерта, по-
ручні місцями відсутні  
Пошкодження 
на площі  
до 20 %  
21–40 Перекладання схі-
дців з доданням 
нових, закладання 
вибоїн, заміна по-
ручнів  
Східці стерті і місцями розбиті, 
наскрізні тріщини в площадках, 
огороджувальна решітка розбита  
Те ж, до 50 % 41–60 Перекладання  
східців з додаван-
ням нових, улаш-
тування цементної 
підлоги з метале-
вою сіткою на 
площадці, торкре-
тування площадок 
знизу, ремонт ого-
роджувальної ре-
шітки  
Східці і площадка стерті, частина 
східців і огороджувальної решітки 
відсутня. Косоури місцями про-
гнулись, зв’язок з площадками 
послаблено. Користування схода-
ми небезпечне  
Те ж, понад 50 %. 
Прогин косоурів 
понад 1/150 про-
льоту 
61–80 Повна заміна схо-
дів  
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Таблиця А.8.3 – Сходи залізобетонні     
Ознаки зносу Кількісна оцінка 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад 
робіт 
Окремі тріщини східців, незнач-
ні пошкодження поручнів  
Ширина тріщин 
до 1 мм  
0–20 Затирання тріщин, 
ремонт поручнів  
Окремі вибоїни і відколи у схід-
цях, пошкодження поручнів, 
тріщини сходових площадок 
упоперек робочого прогону  
Те ж, до 2 мм 21–40 Закладання відбитих 
місць, ремонт поруч-
нів. Підсилення схо-
дових площадок 
Глибокі тріщини в підсхідцях, 
окремі проступи, відпали, трі-
щини косоурів, оголення арма-
тури, прогини косоурів  
Ширина тріщин   
2 мм. Прогин 
косоурів до 
1/200 прогону  
41–60 Підсилення підсхід-
ців, закладання зруй-
нованих місць і част-
кова заміна проступ-
ків, підсилення косо-
урів 
Прогин і часткове руйнування 
маршів і площадок, тріщини в 
місцях примикання косоурів до 
несучих конструкцій, огороджу-
вальні решітки розхитані і міс-
цями відсутні, користування 
сходами небезпечне  
Прогин косоурів 
до 1/150 прогону 
61–80 Повна заміна сходів  
9. Вікна і двері 
Таблиця А.9.1 – Віконні блоки дерев’яні  
Ознаки зносу 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад робіт 
Дрібні тріщини в місцях примикання 
коробок до стін, утертість або щілини у 
стулках. Замазка місцями відстала, час-
ткова відсутність штапиків, тріщини 
скла, дрібні пошкодження відливів  
0–20 Конопачення місць примикання 
коробок до стін. Відновлення 
штапиків, замазки, скла, відли-
вів з використанням до 15 % 
нового матеріалу  
Віконні рами розсохлись і розхитались у 
кутках, частина приборів пошкоджена 
або відсутня, відсутність скла, відливів  
21–40 Ремонт рам, укріплення з’єднань 
накладками, скління з викорис-
танням до 30 % нового матеріалу  
Нижній брус віконної рами, підвіконна 
дошка уражені гнилизною, деревина 
розташовується, рами розхитані  
41–60 Ремонт рам, коробки і підвікон-
ної дошки з використанням но-
вого матеріалу  
Віконні рами, коробка і підвіконна до-
шка повністю уражені гнилизною і жу-
чком, стулки не відкриваються або ви-
падають; всі примикання порушені  
61–80 Повна заміна віконних блоків  
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Таблиця А.9.2 – Віконні блоки металеві  
Ознаки зносу 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад робіт 
Ущільнені прокладки зношені або 
відсутні, тріщини у склі або відсут-
ність скла місцями, незначні тріщини 
в місцях примикання коробок до стін  
0–20 Відновлення ущільнених прокла-
док, скління з використанням до 
15 % нового матеріалу  
Порушення герметизації віконних 
коробок, прибори частково загублені 
або несправні, пошкодження вікон-
них відливів, деформація віконних 
рам  
21–40 Ремонт рам, укріплення з’єднань, 
заміна 50 % приборів  
Корозія елементів коробки і рам, де-
формація коробки і рам  
41–60 Ремонт рам і коробок із заміною 
до 50 % непридатних частин   
Масова корозія віконних коробок і 
рам, повне руйнування рам і коробок  
61–80 Повна заміна віконних блоків  
 
Таблиця А.9.3 – Двері дерев’яні  
Ознаки зносу 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад робіт 
Дрібні поверхні тріщини у місцях 
примикання коробок (колод) до стін і 
перегородок, утертість дверних поло-
тен або щілини в притулах 
0–20 Ущільнення місць примикання, 
ремонт з використанням накладок 
з дощок 
Дверні полотна осіли або мають не-
щільний притулок по периметру ко-
робки, прибори частково втрачені або 
несправні, дверні коробки (колодки) 
перекошені, наличники пошкоджені  
21–40 Ремонт дверних полотен і коробок 
з заміною до 50 % приборів  
Коробки місцями пошкоджені або 
уражені гнилизною, наличники міс-
цями відсутні, обв’язка полотен пош-
коджена  
41–60 Ремонт дверних коробок і поло-
тен, заміна зруйнованої частини 
Повне розхитування дверних полотен 
і коробок (колод), масове пошко-
дження гнилизною і жучком  
61–80 Повна заміна заповнення отворів  
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Таблиця А.9.4 – Двері металеві  
Ознаки зносу 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад робіт 
Ущільнювальні прокладки зношені 
або відсутні, тріщини у склі або від-
сутність скла, тріщини в місцях при-
микання коробок до стін, пошко-
дження декоративних деталей дверей  
0–20 Відновлення ущільнювальних 
прокладок, заміна декоративних 
деталей, з використанням  нового 
матеріалу до 50 % 
Пошкодження дверних полотен, на-
личників, пошкодження і перекоси 
обв’язок, імпостів, коробок, частково 
втрачені або несправні дверні набори 
21–40 Ремонт дверних полотен і коробок 
з заміною до 50 % дверних наборів  
Часткова корозія деталей дверних 
полотен і коробки, пошкодження за-
повнення дверей  
41–60 Ремонт дверних коробок з заміною 
пошкоджених деталей, ремонт або 
заміна дверних полотен  
Масова корозія дверних коробок і 
полотен, часткове руйнування двер-
них полотен і коробок  
61–80 Повна заміна заповнення отворів  
 
10.  Опорядження внутрішнє 
Таблиця А.10.1 – Фарбування водяними сумішами  
Ознаки зносу 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад робіт 
Поодинокі пошкодження шару фар-
би, волосяні тріщини в рустах, у міс-
цях примикання стелі і стін  
0–20 
– 
Шар фарби потемнів і забруднився, в 
окремих місцях пошкодження  
21–40 Промивання поверхні і фарбуван-
ня за один раз  
Шар фарби розтріскався, потемнів і 
забруднився, місцями відшарувався і 
здувся  
41–60 Промивання поверхні, шпаклю-
вання окремих місць на площі до 
10 %, фарбування за два рази  
Сліди протікання, іржаві плями, від-
шарування, здуття і відпадання шару 
фарби зі шпаклівкою, на поверхні 
глибокі тріщини, подряпини, вибоїни   
61–80 Повне перефарбування з підготов-
кою поверхні   
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Таблиця А.10.2 – Фарбування олійне  
Ознаки зносу 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад робіт 
Поодинокі пошкодження шару фарби, 
подряпини 
0–20 
– 
Потемніння і забруднення шару фарби, 
матові плями і потьоки  
21–40 Промивання поверхні і фарбу-
вання за один раз  
Сирі плями, відшарування, здуття, міс-
цями відпадання фарби зі шпаклівкою 
на площі поверхні до 10 %  
41–60 Фарбування місцями за два рази 
і повністю за один раз з підгото-
вкою поверхні місцями до 20 % 
Масові плями, відшарування, здуття і 
відпадання шару фарби зі шпаклівкою   
61–80 Повне перефарбування з підго-
тов-кою поверхні   
 
Таблиця А.10.3 – Обклеювання шпалерами   
Ознаки зносу 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад робіт 
Відставання і пошкодження крайок 
місцями  
0–20 Підклеювання окремих крайок 
Тріщини, забруднення і обриви в кут-
ках, місцями встановлення електрон-
них пристроїв, біля отворів дверей, 
знебарвлення рисунка місцями  
21–40 Обклеювання окремих місць  
Знебарвлення рисунка, забруднення на 
площі до 50 %, відставання від основи  
41–60 Обклеювання стін шпалерами 
без підготовки основи  
Знебарвлення рисунка, відставання 
шпалер і паперової основи, тріщини і 
розриви на всій площі  
61–80 Обклеювання стін шпалерами з 
підготовкою основи  
 
Таблиця А.10.4 – Облицювання керамічними плитками   
Ознаки зносу 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад робіт 
Дрібні тріщини і відколи в плитках  0–20 Затирання окремих відколів 
Часткове випадання або нещільне 
прилягання плиток на площі до 50 % 
облицювання  
21–40 Часткова заміна глазурованих 
плиток понад 10 шт. в одному 
місці  
Відсутність плитки на площі до 50 %, 
нещільне прилягання плитки на площі 
понад 50 % облицювання  
41–60 Заміна облицювання з викорис-
танням до 25 % старих плиток  
Масова відсутність плиток; плитки, що 
збереглися, легко знімаються, розчин 
основи зруйнувався   
61–80 Повна заміна облицювання без 
використання старих плиток, від-
новлення основи  
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Таблиця А.10.5 – Штукатурка  
Ознаки зносу 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад робіт 
Окремі волосяні тріщини і відколи  0–10 
 
Часткове затирання зі шпак-
люванням  
Глибокі тріщини, дрібні пробоїни, від-
шарування накривного шару місцями  
11–20 Затирання окремих місць шту-
катурки  
Випинання або відколи площею до 1 м2 
на поверхні до 5 %  
21-30 Ремонт штукатурки місцями 
до 1 м2 на площі до 5 %  
Випинання або відпадання штукатурки і 
листів місцями до 10 м2 на площі до 25 %  
31–40 Ремонт штукатурки з підгото-
вкою поверхні  
Випинання і відпадання штукатурки та лис-
тів місцями понад 10 м2 на площі до 50 % 
41–50 Ремонт штукатурки з підгото-
вкою поверхні 
Відпадання штукатурки і листів велики-
ми масивами на площі понад 50 %; при 
простукуванні штукатурка легко відстає 
або розбирається руками 
51–60 Повна заміна штукатурки без 
під-готовки поверхні 
Масове відшарування шару штукатурки і 
листів, пошкодження основи  
61–70 Повна заміна штукатурки з 
підготовкою поверхні 
11. Внутрішні системи інженерного обладнання 
Таблиця А.11– Система центрального опалення 
Ознаки зносу 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад робіт 
Послаблення прокладок і набивки запірної 
арматури, порушення  пофарбування при-
ладів опалення і стояків, часткове пору-
шення теплоізоляції магістралей  
0–20 Заміна прокладок, набивання 
сальників, часткове віднов-
лення теплоізоляції труб   
Крапельні течі в місцях врізки запірної 
арматури, приладів і в секціях приладів 
опалення; окремі хомути на стояках і магі-
стралях; значні порушення теплоізоляції 
магістралей; сліди ремонту калориферів  
21–40 Часткова заміна запірної арма-
тури, окремих приладів опален-
ня, заміна стояків і окремих 
ділянок магістралей; відновлен-
ня теплоізоляції, ремонт і нала-
годження калориферів 
Крапельні течі в приладах опалення і міс-
цях їх врізки; сліди протікання в приладах 
опалення, сліди їх відновлення; велика 
кількість хомутів на стояках і магістралях, 
сліди їх часткового ремонту з вибірковою 
заміною; корозія трубопроводів магістра-
лей; незадовільна робота калориферів  
41–60 Заміна магістралей, часткова 
заміна стояків, приладів опа-
лення, відновлення теплоізо-
ляції, заміна калориферів  
Масове пошкодження трубопроводів (сто-
яків, магістралей), сильне пошкодження 
іржею, сліди часткового ремонту (хомути, 
заварка), незадовільна робота приладів 
опалення і запірної арматури; значне по-
рушення теплоізоляції трубопроводів  
61–80 Повна заміна системи 
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Таблиця А.12 – Система холодного водопостачання  
Ознаки зносу 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад робіт 
Послаблення сальникових набивок і прокла-
док кранів та запірної арматури, витікання 
води в деяких змивних бачках, часткове по-
рушення пофарбування трубопроводів 
0–20 Набивання сальників, 
заміна прокладок запір-
ної арматури, ремонт і 
регулювання змивних 
баків  
Крапельна теча у місцях врізки кранів і запір-
ної арматури; окремі пошкодження трубопро-
водів (свищі, теча); пошкодження корозією 
окремих ділянок трубопроводів; витікання 
води у 20 % приладів змивних бачків  
21–40 Часткова заміна кранів і 
запірної арматури, ре-
монт окремих ділянок 
трубопроводів, віднов-
лення пофарбування тру-
бопроводів 
Розладнання арматури і змивних бачків (до  
40 %);  сліди ремонту трубопроводів (хомути, 
заварювання, заміна окремих ділянок); значна 
корозія трубопроводів з пошкодженням до   
10 %  змивних  бачків  (тріщини,  втрата кри-
шок, рукояток) 
41–60 Заміна запірної арматури, 
часткова заміна змивних 
бачків, заміна окремих 
ділянок трубопроводів, 
фарбування трубопрово-
дів  
Повне розладнання системи, вихід з ладу за-
пірної арматури, велика кількість хомутів, 
сліди часткової заміни трубопроводів, велика 
корозія елементів системи, пошкодження до 
30 % змивних бачків  
61–80 Повна заміна системи 
Таблиця А.13 –  Система гарячого водопостачання 
Ознаки зносу 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад робіт 
Послаблення сальникових набивок, прокла-
док змішувачів і запірної арматури, окремі 
порушення теплоізоляції магістралей і стояків  
0–20 Набивання сальників, 
заміна прокладок, улаш-
тування трубопроводів 
(місцями)  
Крапельні течі у місцях різьбових з’єднань 
трубопроводів і врізки запірної арматури; 
порушення роботи окремих рушникосушилок 
(течі, порушення пофарбування, сліди ремон-
ту); порушення теплоізоляції магістралей і 
стояків; часткове пошкодження корозією ма-
гістралей  
21–40 Часткова заміна запірної 
арматури і окремих руш-
никосушилок, вибіркова 
заміна трубопроводів 
магістралей, відновлення 
теплоізоляції  
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Продовження таблиці А.13 
  
Несправність змішувачів і запірної арматури; 
сліди ремонту трубопроводів і магістралей 
(хомути, латки, заміна окремих ділянок); не-
задовільна робота рушникосушилок; значна 
корозія трубопроводів  
41–60 Заміна запірної арматури, 
змішувачів, рушникосу-
шилок; часткова заміна 
трубопроводів магістра-
лей і стояків  
Несправні системи: вихід з ладу запірної ар-
матури, змішувачів, рушникосушилок, сліди 
значних ремонтів системи у вигляді хомутів, 
часткової заміни, зварювань; корозія елемен-
тів системи  
61–80 Повна заміна системи 
 
Таблиця А.14 – Система каналізації і водовідведення 
Ознаки зносу 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад робіт 
Послаблення місць приєднання приладів; по-
шкодження емальованого покриття мийок, 
раковин, умивальників, ванн на площі до      
10 % їх поверхні; тріщини в трубопроводах з 
полімерних матеріалів  
0–20 Ущільнення з’єднань, 
частковий ремонт труб 
Теча у місцях приєднання приладів до 10 % 
усієї кількості; пошкодження емальованого 
покриття мийок, раковин, умивальників, ванн 
до 20 % їх поверхні;  пошкодження кераміч-
них умивальників та унітазів (відколи, тріщи-
ни, вибоїни) до 10 % їх кількості; часткове 
пошкодження чавунних трубопроводів; знач-
не пошкодження трубопроводів з полімерних 
матеріалів  
21–40 Зашпарювання місць 
приєднання приладів і 
ремонт чавунних трубоп-
роводів в окремих міс-
цях, часткова заміна пер-
хлорвінілових (ПХВ) 
трубопроводів, заміна 
окремих приладів  
Масова теча у місцях приєднання приладів; 
пошкодження емальованого покриття мийок, 
раковин, умивальників, ванн до 30 % їх пове-
рхні;  пошкодження керамічних умивальників 
і унітазів до 20 % їх кількості; пошкодження 
чавунних трубопроводів; масове пошкоджен-
ня трубопроводів з полімерних труб  
41–60 Часткова заміна трубоп-
роводів і приладів, заміна 
ПХВ трубопроводів 
Несправності системи; пошкодження прила-
дів; сліди ремонтів (хомути, зарівнювання і 
заміна окремих ділянок)  
61–80 Повна заміна системи 
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Таблиця А.15 – Система електрообладнання 
Ознаки зносу 
Фізичний 
знос, % 
Приблизний склад робіт 
Несправності, послаблення кріплень і від-
сутність окремих приладів (розеток, штеп-
селів, патронів і т.д.); сліди корозії на по-
верхні металевих шаф і часткове пошко-
дження дерев’яних кришок  
0–20 Встановлення відсутніх при-
ладів, кріплення приладів, 
ремонт шаф  
Часткове пошкодження ізоляції магістра-
льних і внутрішньоквартирних мереж, 
втрата еластичності ізоляції дротів, відк-
рита проводка покрита значним шаром 
фарби, відсутність частини приладів і 
кришок до них, сліди ремонту ввідно-
розподільних пристроїв   
21–40 Заміна окремих ділянок ме-
режі і приладів; ремонт ввід-
но-розподільних пристроїв 
(ВРП) 
Повна втрата еластичності ізоляції дротів, 
значне пошкодження магістральних і вну-
трішньо квартирних мереж та приладів, 
сліди ремонту системи з частковою замі-
ною мережі і приладів, наявність тимчасо-
вих прокладок, несправність ВРП  
41–60 Заміна окремих ділянок ме-
режі, приладів, ВРП, відкри-
тої проводки 
Несправності системи проводки, щитків, 
приладів ВРП; відсутність частини прила-
дів; оголення дротів, сліди значних ремон-
тів (провисання дротів, пошкодження шаф, 
щитків, ВРП)  
61–80 Повна заміна системи 
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                                                            Додаток Б 
КЛАСИФІКАЦІЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ЯКОСТІ 
 ЖИТЛА ТА НАЯВНОГО ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ 
Характе-
ристики 
Класи житлових будинків 
1 2 3 4 5 6 
Терміни 
служби і 
строки екс-
плуатації  
термін служби 
150 років 125 років 100 років   100 років 70 років 30–50 років 
строк експлуатації не перевищує чи перевищує 50 % терміну служби 
не переви-
щує або піс-
ля капремон-
ту 
не пере-
вищує 
не переви-
щує 
переви-
щує 
не регламентується 
Висота при-
міщень 
висота приміщень від підлоги до стелі 
3,0 м і вище 2,7–3,0 м 2,5–2,7 м 2,5 м 2,5 м 
не регламен-
тується 
Стіни 
кам’яні чи 
цегляні 
товщ. 2,5–3,5 
цеглини, 
каркас мета-
левий чи 
залізобетон-
ний 
цегляні 
товщ. 
1,5–2,5 
цегли-
ни 
великопанельні , ве-
ликоблокові, цегляні, 
з дрібних природних 
чи штучних каменів, 
тощо 
з монолітного 
шлакобетону, 
шлакоблоків, 
черепашнику 
інших дріб-
ноштучних 
виробів з міс-
цевої сирови-
ни 
полегшеної 
конструкції, 
збірнощи-
тові, карка-
сно-засипні, 
каркасно-
комишито-
ві, глиноби-
тні, де-
рев’яні та 
інші 
Перекриття 
залізо- 
бетонне 
залізо- 
бетонне 
залізо- 
бетонне 
збірне чи 
монолітне 
залізо- 
бетонне 
збірне або 
дерев’яне 
залізобетонне 
збірне або 
дерев’яне 
не обумовле-
но 
Інженерне 
обладнання 
повний  
склад 
повний 
склад 
неповний 
склад 
з неповним складом чи відсутнє 
 
Примітка 1. Класифікація поширюється на квартирні і садибні житлові будин-
ки, включаючи квартирні будинки для людей похилого віку і сімей з інвалідами та гур-
тожитки, в основу яких покладено капітальність основних конструкцій, термін служби 
будинків та фактичний строк експлуатації, висота приміщень та ступінь забезпечення 
інженерним обладнанням.  
Примітка 2. Житлові будинки, строк експлуатації яких перевищує 50 % терміну 
служби і не  проведено їх капітальний ремонт, понижуються на один клас.  
Примітка 3. Житлові будинки, які за основними показниками належать до 1 та      
2 класу і  мають дерев’яні перекриття, понижуються на один клас.  
Примітка 4. Житлові будинки, в яких наявне інженерне обладнання є не в пов-
ному складі, понижуються на один клас.  
Примітка  5.  Поверховість будинків залежить від функціонального призначен-
ня будинку та основних несучих конструкцій і класифікатором не визначається. 
 
 48 
ДОДАТОК В 
НОРМАТИВНІ УСЕРЕДНЕНІ ТЕРМІНИ СЛУЖБИ ЖИТЛОВИХ БУДИ-
НКІВ ТА ЇХ ЕЛЕМЕНТІВ 
№ 
з.п 
Найменування будинків, їх конструк-
тивних елементів та опорядження 
Усереднені терміни служби в містах за 
групами капітальності будинків 
I II III IV V VI 
 Житлові будинки 
1. Строки служби житлового будинку в 
цілому 150 125 100 100 70 30–50 
 Конструктивні елементи та опорядження будинків 
2. ФУНДАМЕНТИ : 
 на палях 150 125 100 100 70 30 
стрічкові бутові на складному чи це-
ментному розчині, бетонні та залізо-
бетонні  150 125 100 100 70 – 
стрічкові бутові на вапняному розчині  – – – – 50 – 
бутові та бетонні стовпи – – – – – 10 
3. СТІНИ : 
 особливо капітальні, кам’яні (цегляні 
при товщині 2,5–3,5 цегли) та вели-
коблочні на складному чи  цементно-
му розчині 150 – – – – – 
кам’яні звичайні ( цегляні при тов-
щині 2–2,5 цегли), великоблокові, 
великопанельні – 125 – – – – 
кам’яні полегшеної кладки з цегли, 
шлакоблоків та черепашника  – – 100 100 –  
дерев’яні рублені та брущаті  – – – – 50 – 
дерев’яні збірно-щитові, каркасні, 
глинобитні та саманні         30 
4. ПЕРЕКРИТТЯ : 
 залізобетонні збірні та монолітні 150 125 100 100 – – 
з цегляними  склепіннями чи бетон-
ним заповненням по металевих бал-
ках   – 125 100 100 – – 
дерев’яні по металевих балках  – 80 60 60 – – 
5. ПІДЛОГИ : 
 паркетні дубові, щитові по дощатій 
основі 80 80 80 80 – – 
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 паркетні  з буку  по дощатій основі  50 50 50 50 – – 
дощаті  40 40 30 30 30 30 
з лінолеуму  20 20 20 20 20 20 
з полівінілхлоридних  плиток  25 25 25 25 25 25 
з керамічної плитки по бетонній основі  80 80 80 80 – – 
цементні з мармуровим дрібняком 40 40 40 40 – – 
цементні з залізненням  – 30 30 30 30 30 
мастичні на полівінілацетатній мастиці – 30 30 30 30 30 
6. СХОДИ : 
  площадки залізобетонні, східці  плит-
ні кам’яні по металевих, залізобетон-
них косоурах чи залізобетонній плиті    100 100 100 100 70 – 
накладні бетонні східці з мармуровою 
крихтою  50 50 50 50 50 – 
дерев’яні  – – – – 15 15 
7. ДАХ (НЕСУЧІ  ЕЛЕМЕНТИ) : 
 зі збірних залізобетонних настилів 150 125 100 100 – – 
крокви та латувння зі збірних залізо-
бетонних елементів  150 125 100 100 – – 
крокви та латування дерев’яні  50 50 50 50 40 30 
8. ПОКРІВЛЯ : 
 з керамічної першосортної черепиці 80 80 80 80 50 – 
з азбоцементних плиток та хвилясто-
го азбошиферу  30 30 30 30 30 30 
з чорної листової сталі 15 15 15 15 15 – 
з оцинкованої листової сталі 25 25 25 25 25 –    
з рулонних матеріалів (2–3 шару ру-
беройду та 1 шар пергаміну)  12 12 12 12 12 10 
з асфальтобітумних мастик по бетон-
ній основі  10 10 10 10 – – 
з асфальтових мастик 8 8 8 8 8 – 
9. ВОДОСТІЧНІ ТРУБИ : 
 з оцинкованої покрівельної сталі  8 8 8 8 8 – 
 з чорної покрівельної сталі 6 6 6 6 6 6 
10. ФАРБУВАННЯ ТА ПРОМАЗКА ПОКРІВЛІ : 
 фарбування покрівлі з чорної сталі 
кузбасфарбою за два рази по ґрунто-
вці хімічно стійкою емаллю ДП 4 4 4 4 4 – 
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 те саме по ґрунтовці оліфою типу 
оксоль 3 3 3 3 3 – 
 те саме по ґрунтовці натуральною 
оліфою  5 5 5 5 5 – 
 промазка м’яких покрівель з рубе-
ройду бітумними мастиками з посип-
кою крупним піском  3 3 3 3 3 3 
 те саме з толю дьогтьовими смолами 
з посипкою крупним піском – – – – 3 3 
11. ПЕРЕГОРОДКИ : 
 гіпсові, гіпсоволокнисті в жилих кім-
натах 60 60 60 60 60 – 
дерев’яні обштукатурені чи оббиті 
сухою штукатуркою в жилих кімна-
тах – 40 40 40 40 30 
шлакобетонні, бетонні, цегляні обш-
тукатурені в санвузлах та на кухнях 75 75 75 75 70 – 
дерев’яні обштукатурені в санвузлах 
та на кухнях – 30 30 30 30 30 
12. ВІКНА ТА ДВЕРІ : 
 рами та дверні полотна з коробками в 
зовнішніх стінах  50 40 40 40 40 30 
внутрішньоквартирні двері 50 50 50 50 40 30 
13. ОПАЛЮВАЛЬНІ ПЕЧІ ТА КУХОННІ ВОГНИЩА : 
 опалювальні печі, що працюють на 
дров’яному паливі  – 30 30 30 30 20 
опалювальні печі, що працюють на 
кам’яновугільному паливі  – 20 20 20 20 20 
кухонні вогнища, що працюють на 
дров’яному паливі   25 25 25 25 25 20 
кухонні вогнища, що працюють на 
кам’яновугільному паливі  20 20 20 20 20 15 
кухонні вогнища з опалювальним 
щитком, що працюють на 
дров’яному паливі 20 20 20 20 20 20 
теж саме, що працюють на 
кам’яновугільному паливі 15 15 15 15 15 15 
 Внутрішні опоряджувальні роботи 
14. ШТУКАТУРЕННЯ : 
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 по бетонних та цегляних стінах у 
жилих кімнатах 60 60 60 60 60 – 
по дерев’яних  стінах та перегород-
ках у жилих кімнатах 40 40 40 40 40 30 
по дерев’яних  стінах в санвузлах  25 25 25 25 25 20 
у сходових клітинах, вестибюлях та 
інших місцях загального користу-
вання   40 40 40 40 30 30 
суха штукатурка на стінах жилих 
кімнат 30 30 30 30 30 30 
 теж саме на сходових клітинах  20 20 20 20 20 20 
15. ФАРБУВАННЯ ТА ОБКЛЕЮВАННЯ : 
 клейове фарбування стін жилих кім-
нат, обклеювання стін жилих кімнат 
простими шпалерами   5 5 5 5 5 5 
обклеювання стін жилих кімнат 
шпалерами поліпшеної якості  8 8 8 8 – – 
клейове фарбування місць загально-
го користування 3 3 3 3 3 – 
масляне фарбування столярних ви-
робів, а також стін у жилих кімнатах 8 8 8 8 8 8 
те саме сходових клітин, санвузлів 
та кухонь  5 5 5 5 5 5 
те саме чистих підлог на кухнях, в 
коридорах та санвузлах  3 3 3 3 3 3 
теж саме чистих дощатих підлог в 
жилих кімнатах 5 5 5 5 5 5 
 Інженерне обладнання будинків 
16. ЦЕНТРАЛЬНЕ ОПАЛЕННЯ : 
 нагрівальні прилади:         
радіатори чавунні 40 40 30 30 30 30 
радіатори сталеві 20 20 15 15 15 15 
трубопроводи 30 30 30 30 30 30 
 котли чавунні 25 25 25 25 25 25 
 котли сталеві 20 20 20 20 20 20 
 насоси, вентилятори та електродви-
гуни 10 10 10 10 10 10 
 ізоляція  трубопроводів 10 10 10 10 10 10 
 обмурування котлів (цеглою) 5 5 5 5 5 – 
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  котли чавунні 25 25 25 25 25 25 
котли сталеві 20 20 20 20 20 20 
насоси, вентилятори та електродви-
гуни 10 10 10 10 10 10 
ізоляція  трубопроводів 10 10 10 10 10 10 
обмурування котлів (цеглою) 5 5 5 5 5 – 
борова та димоходи  10 10 10 10 10 – 
17. ГАРЯЧЕ ВОДОПОСТАЧАННЯ : 
 трубопроводи з газових оцинкованих 
труб 15 15 15 15 15 15 
трубопроводи з чорних труб 10 10 10 10 10 10 
ізоляція трубопроводів 10 10 10 10 10 10 
18. ВЕНТИЛЯЦІЯ : 
 шахти та короби на горищі 30 30 30 30 30 30 
приставні вентиляційні витяжні кана-
ли з шлакогіпсових плит усередині  
приміщення  30 30 30 30 30 30 
те саме з шлакобетонних плит у сан-
вузлах 30 30 30 30 30 30 
19. ВОДОПРОВІД ТА КАНАЛІЗАЦІЯ 
 трубопроводи газові чорні 15 15 15 15 15 15 
трубопроводи оцинковані 30 30 30 30 30 30 
трубопроводи чавунні 40 40 40 40 40 30 
водорозбірні крани та крани-
змішувачі 15 15 15 15 15 15 
прилади фаянсові 15 15 15 15 15 15 
дворова водопровідна та каналізацій-
на мережа 40 40 40 40 40 30 
ванни чавунні емальовані  40 40 40 40 40 30 
раковини чавунні емальовані  30 30 30 30 30 30 
колонки дров’яні  20 20 20 20 20 20 
20. ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ : 
 електропроводка відкрита 20 20 20 20 20 15 
електропроводка скрита  30 30 30 30 – – 
вводи та магістральні лінії 30 30 30 30 30 30 
прилади-вимикачі, штепсельні розет-
ки та інше   10 10 10 10 10 10 
21. ГАЗООБЛАДНАННЯ : 
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 внутрішня та дворова мережа 20 20 20 20 20 20 
газові плити 20 20 20 20 20 20 
газові водонагрівальні колонки 10 10 10 10 10 10 
22. ЛІФТОВЕ ГОСПОДАРСТВО :       
 мотори, лебідки та троси  15 15 15 15 – – 
ліфтові кабіни  30 30 30 30 – – 
 Зовнішні роботи  
23. ОПОРЯДЖЕННЯ ФАСАДІВ БУДИНКІВ: 
 
покриття поясків, сандриків та підвікон-
ників з оцинкованої покрівельної сталі  8 8 8 8 8 – 
  
теж саме з чорної покрівельної сталі 6 6 6 6 6 – 
штукатурка по цеглі 30 30 30 30 – – 
штукатурка по дереву – – – – 20 15 
теразитова штукатурка з мармуровим 
дрібняком 50 50 50 50 – – 
облицювання керамічними плитками  75 75 75 75 – – 
облицювання природним каменем 150 125 100 100 – – 
перхлорвінілове та полівінілацетатне 
фарбування по штукатурці 6 6 6 6 – – 
фарбування силікатними сумішами 5 5 5 5 – – 
масляне фарбування по дереву – – – – 6 6 
вапнякове фарбування 3 3 3 3 3 3 
24. БАЛКОНИ: 
 
несучі залізобетонні балки-консолі та 
плити перекриття 150 125 100 100 70 – 
несучі металеві балки-консолі з бе-
тонним заповненням між ними 75 75 50 50 50 – 
теж саме з дощатим заповненням  40 40 40 40 30 – 
несучі дерев’яні балки-консолі з до-
щатим заповненням  – – – – 20 15 
металева решітка 40 40 40 40 30 – 
дерев’яна решітка – – – – 10 10 
цементна підлога 20 20 20 20 20  
асфальтова підлога 10 10 10 10 10  
дерев’яна підлога, вкрита оцинкова-
ною покрівельною сталлю   20 20 20 20 20 20 
теж саме чорною покрівельною сталлю 15 15 15 15 15 15 
фарбування покрівельної сталі 5 5 5 5 5 5 
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25. БЛАГОУСТРІЙ ДІЛЯНКИ:       
 асфальтоване покриття доріг  20 20 20 20 – – 
 дорожнє вимощення   – – – – 20 20 
 асфальтові тротуари 15 15 15 15 15 15 
 вимощення навкруги будівлі з каменя – – 10 10 10 10 
 вимощення з асфальту, газони  10 10 10 10 10 10 
 садові та дитячі майданчики 15 15 15 15 15 15 
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Приблизна питома вага складових частин окремих конструктивних  
        елементів і систем інженерного обладнання будинків 
Таблиця Г.1 – Приблизна питома вага складових частин окремих 
конструктивних елементів будинків 
№ 
з.п  
Елементи 
будинків 
Складові частини 
елементів 
Питома вага складової частини, % 
(для будинків за класами якості  
(капітальністю)  
I II III IV V VI 
1 
Стіни та 
перегородки (100 %) 
Стіни 86 83 80 76 61 60 
Перегородки 14 17 20 24 39 40 
2 Дахи (100 %) 
Конструкція даху 45 40 40 40 47 50 
Покрівля 55 60 60 60 53 50 
3 Прорізи (100 %) 
Вікна 48 52 56 56 67 67 
Двері 52 48 44 44 33 33 
Таблиця Г.2 –  Приблизна питома вага окремих елементів у системах  
інженерного обладнання  
№ 
з.п 
Системи інженерного  
обладнання  
Елементи  
(частини систем) 
Питома вага елементів для  
будинків, що мають поверх 
1–3  4–6  9–12  понад 12  
1 
Внутрішнє гаряче водопо-
стачання (100 %) 
Магістралі  40  30  25  20  
Стояки  30  40  45  55  
Сушилки  10  13  15  15  
Змішувачі  10  10  10  7  
Запірна арматура  10  7  5  3  
2 
Центральне  
опалення (100 %)  
Магістралі  35  25  20  15  
Стояки  26  27  29  31  
Прилади  30  40  45  50  
Запірна арматура  9  7  5  3  
Калорифери  – 1  1  1  
3 
Внутрішній  
водопровід (100 %) 
Трубопроводи  45  42  38  35  
Крани і запірна арматура  30  32  34  35  
Змивні бачки  25  26  28  30  
4 
Внутрішня  
каналізація (100 %) 
Раковини, умивальники 
мийки, 
25  25  20  20  
Ванни  30  30  35  35  
Унітази  20  20  25  25  
Трубопроводи  25  25  20  20  
5 
Внутрішнє електрооблад-
нання (100 %) 
Магістралі 20  20  25  25  
Внутрішньоквартирні 
мережі  
25  25  22  22  
Електроприлади  30  32  33  35  
ввідно-розподільні 
пристрої  
25  23  20  18  
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ПРИКЛАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗНОСУ ЕЛЕМЕНТІВ 
 І БУДИНКУ В ЦІЛОМУ 
 
Приклад 1  
Визначення  величини  фізичного  зносу елемента, що має ділян-
ки з різним фізичним зносом. 
Треба визначити фізичний знос стін багатоповерхового будинку (за-
гальна площа стін – 2 000 м2). 
При обстеженні було з’ясовано, що частина стіни (400 м2 – 20 %) має 
фізичний знос – 40 %. Для іншої частини стіни (1 600 м2 – 80 %) величина 
фізичного зносу становить 10 %. 
Згідно з формулою (1) обчислюємо величину фізичного зносу стін 
будівлі.  
Фе = 40 % 
20
100
 + 10 %
80
100
 = (8 +8) % = 16 % 
 
Приклад 2  
Визначення  величини  фізичного  зносу  елементу,  що  склада-
ється з декількох частин. 
Треба визначити фізичний знос даху будівлі ІІ групи капітальності. 
Дані обстеження дозволяють оцінити фізичний знос конструкції даху 
в 20 %, а знос покрівлі – в 50 %. Згідно з питомою вагою окремих складо-
вих частин елементів будівлі (див. додаток Г, табл. Г.1) конструкція даху 
має питому вагу 40 %, а покрівля – 60 %. 
Згідно з формулою (1) обчислюємо величину фізичного зносу даху 
будівлі. 
 Фе = 20 %
40
100
 + 50 % 
60
100
= (8 + 30) % = 38 % 
 
Приклад 3 
Визначення величини фізичного зносу підлоги будівлі, що має 
три типи підлоги: паркетна, дощата, з метласької плитки. 
Питома вага окремих ділянок визначається за їхньою кошторисною 
вартістю (паркетна підлога – 70 % загальної кошторисної вартості, дощата  
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– 20 %, з метласької плитки  – 10 %). Величина фізичного зносу паркетної 
підлоги – 30 %, дощатої – 40 %, з метласької плитки – 20 %. 
Згідно з формулою (1) обчислюємо величину фізичного зносу підло-
ги будівлі. 
 Фе = 30 % 
70
100
 + 40 % 
20
100
 + 20 % 
10
100
 = (21 + 8 + 2) % = 31 % 
 
Приклад 4  
Визначення величини фізичного зносу системи внутрішньої ка-
налізації. 
Треба визначити фізичний знос системи центрального опалення в           
5-поверховому будинку.  
За даними обстеження величина фізичного зносу окремих елементів 
становить: раковини, умивальники – 30 %, ванни – 20 %, унітази – 40 %, 
трубопроводи – 40 %. 
Згідно з питомою вагою окремих елементів систем технічного обла-
днання (див. додаток Г, табл. Г.2)  ці елементи мають відповідно таку пи-
тому вагу: 25 %, 30 %, 20 %, 25 %. 
Згідно з формулою (1) обчислюємо фізичний знос системи внутріш-
ньої каналізації. 
 Фе = 30 %
25
100
 + 20 %
30
100
 + 40 % 
20
100
+ 40 % 
25
100
= (7,5 + 6 + 8 + 10) % = 31,5 % 
Величину фізичного зносу Фе приймаємо рівною 32 %. 
 
Приклад 5  
Визначення величини фізичного зносу будівлі в цілому. 
Треба визначити фізичний знос 5-поверхового цегляного будинку. 
При обстеженні 5-поверхового цегляного житлового будинку були 
одержані дані про величину фізичного зносу його окремих елементів. 
Питома   вага   цих   елементів   прийнята   відповідно  до  «Укрупне-
них показників відновної вартості житлових, громадських, комунальних бу-
дівель і будівель побутового обслуговування для переоцінки основних фон-
дів підприємств і організацій, що перебувають на державному бюджеті» (Збі-
рник № 4. – М., «Стройиздат», 1972) (див. додаток Д, табл. Д.1, колонку 3). 
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Таблиця Д.1 – Результати обчислення величини фізичного зносу бу-
динку  
  Елементи будинку 
Питома вага 
елемента е (%) 
Фізичний знос 
Фе (%) 
е 
  
1. Фундамент  4 10 0,40 
2. Стіни  20 13 2,60 
3. Перегородки  7 15 1,05 
4. Перекриття  10 10 1,10 
5. Дах  5 38 1,90 
6. Підлога  12 31 3,72 
7. Сходи  4 15 0,60 
8. Вікна і двері 11 25 2,75 
9. Опорядження внутрішнє  10 30 3,00 
10. Інше  8 25 2,00 
11. Центральне опалення 1,6 30 0,48 
12. Водопровід 0,5 40 0,20 
13. Гаряче водопостачання 1,4 45 0,63 
14. Каналізація 3,2 32 1,02 
15. Електрозабезпечення 2,3 35 0,81 
 Усього: 100  22,16 
 
Величину фізичного зносу будинку Фб приймаємо рівною 22 %. Ви-
ходячи з цього,  залишкова вартість будинку становить: 
 
100 % – 22 % = 78 %  від вартості його відтворення. 
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